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1. [bookmark: _Toc153529015]
Podstawa opracowania
Realizacja przedmiotowej inwestycji wynika z Uchwały nr 348 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej oraz modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także realizuje cele przyjętej 24 września 2019 r. na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2020–2025”. Celem inwestycji jest poprawa standardu i stworzenie optymalnej infrastruktury dla kształcenia i budowania kompetencji w dziedzinach nietechnicznych (jak kultura i sztuka) oraz w obszarze nowych technologii. 
Inwestycja znajduje się na liście przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu Regionalnego stanowiącej Załącznik nr 10 do Kontraktu Programowego dla Województwa Śląskiego (Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1698/441/VI/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r.). Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie projektu w naborze nr FESL.10.13-IZ.01-064/23 w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na Transformację, Działania 10.13 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego na potrzeby transformacji. 
2. [bookmark: _Toc153529016]Wprowadzenie
Uruchomienie SPIN-ART – Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej UŚ wpłynie bezpośrednio na jakość oferowanych usług edukacyjnych i dydaktycznych. Jego rolą ma być wsparcie i rozwój działań artystycznych 
i edukacyjnych skupionych wokół rozwoju sektora kreatywnego w Regionie. 

Projekt ma na celu dostosowanie infrastruktury kampusu UŚ w Cieszynie do aktualnych potrzeb rynku pracy, wyzwań w zakresie transformacji cyfrowej i transformacji w kierunku zielonej gospodarki oraz inteligentnych 
specjalizacji regionu. Zrealizowane to zostanie poprzez inwestycję ukierunkowaną na przebudowę i remont pomieszczeń wraz z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury do edukacji włączającej, po to, aby warunki nauczania w zakresie szeroko pojętej branży kreatywnej oraz edukacji były dostosowane do potrzeb pracodawców i zachodzących zmian w związku z postępem technologicznym. Projekt będzie wspierać inicjatywy zgodne z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy, promować równy dostęp do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie oraz prowadzenia nowoczesnej działalności dydaktycznej na poziomie wyższym zgodnej z inteligentnymi specjalizacjami regionu, przemysłem 4.0, celach środowiskowych określanych w rozporządzeniu UE 2020/852 oraz założeń Nowego Europejskiego Bauhausu.

Dotychczasowe publikacje branżowe i doświadczenia UŚ wskazują, że nowy model edukacji, zwłaszcza silniej nastawionej na edukację praktyczną, dopasowanie kształcenia do inteligentnych specjalizacji oraz wzmocnienie znaczenia studentów i absolwentów w silnie rozwijających się branżach kreatywnych, wymaga kompleksowego podejścia, rozwijania przedsiębiorczych kompetencji, wdrożenie instrumentów wsparcia na etapie tworzenia firm i weryfikacji pomysłów, aż do akceleracji akademickich firm odpryskowych na rynki europejskie oraz globalne wsparcie finansowe tych pomysłów.
3. [bookmark: _Toc153529017]Charakterystyka stanu istniejącego i dane wyjściowe do projektowania
Obiekt, którego dotyczy planowana inwestycja położony jest w województwie śląskim, w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 3, na działce o nr ewidencyjnym 1/1 (obręb 0039) w części kampusu cieszyńskiego stanowiącego własność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie i złożenie wniosku celem uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przed sporządzeniem oferty zaleca się – lecz nie wymaga – przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego ustalenia ceny ofertowej.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje w szczególności przebudowę budynku auli i łącznika wraz z ich  dostosowaniem do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i termomodernizacją oraz budowę/dobudowę windy i zagospodarowanie terenu, a także nadanie nowych funkcji pomieszczeniom w obiekcie.

Dane ogólne o obiekcie:
Budynek auli jest budynkiem 2 kondygnacyjnym (tzw. niski parter oraz wysoki parter). Na poziomie niskiego parteru znajdują się pomieszczenia techniczne, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia gospodarcze oraz dydaktyczne. Na poziomie wysokiego parteru znajduje się korytarz tzw. foyer z szatnią, widownia, scena z zapleczem, garderoby, WC oraz sala gimnastyczna/baletowa. Budynek zaliczony do kategorii obiektu IX. 
Łącznik, oddylatowany od budynku auli, jest obiektem dwukondygnacyjnym. W kondygnacji podziemnej znajdują się pomieszczenia techniczne - węzeł cieplny, natomiast kondygnacja pierwsza stanowi korytarz ułatwiający komunikację między budynkami uniwersytetu, które usytuowane są na różnych poziomach na skarpie powyżej ul. Paderewskiego. Od strony południowej i północnej do budynku przylegają place postojowe dla samochodów. Dojazd do budynku jest zapewniony poprzez zjazdy z drogi publicznej od ul. Paderewskiego. Wejście główne zlokalizowane jest od ul. Paderewskiego. Dodatkowe wejścia znajdują się na korytarzu łącznika oraz z boku budynku od strony parkingów. 
Teren wokół obiektu jest o dużych różnicach poziomów.

Dane techniczne o obiekcie i charakterystyczne parametry budynku:
Konstrukcja budynku szkieletowa ze ścianami wypełniającymi z PGS. Dach nad salą widowiskową stanowi konstrukcja z kratowych dźwigarów stalowych, natomiast dach nad pozostałymi pomieszczeniami i łącznikiem stanowią płyty kanałowe przykryte stropodachem wentylowanym. Wykończenie stropów i posadzek w zależności od pomieszczeń – pomieszczenia biurowo administracyjne – wykładziny PCV; korytarze, foyer – płyty marmurowe; pomieszczenia sanitarne – płytki ceramiczne. 
Na istniejącym przyłączu elektroenergetycznym obsługującym m.in. przedmiotowy budynek została wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 50kV. Instalacja zlokalizowana jest na dachu sąsiedniego budynku, który nie jest objęty zakresem niniejszego postpowania.

	Charakterystyczne parametry budynku auli:


	Powierzchnia zabudowy 
	1 705,00
	m2

	Powierzchnia użytkowa
	2 678,51
	m2

	Kubatura 
	21 600
	m3

	Wysokość budynku
	16,94
	m

	Szerokość budynku
	38,17
	m

	Długość budynku
	43,07
	m



Pozostałe informacje:
Zamawiający dysponuje inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną i instalacyjną budynku sporządzoną w 2017 roku (załącznik nr 4 do postępowania). 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakość dokumentacji, którą ma w posiadaniu. Przed wykonaniem projektu budowlanego należy dokonać sprawdzenia, aktualizacji i uzupełnienia inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej obiektu w stopniu uszczegółowienia niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia. W ramach inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odkrywek oraz weryfikacji rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przegrody pionowe i poziome, układu warstw stropowych i posadzkowych itp.)

Wskazanie obszaru inwestycji oraz ogólna dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego przedstawiono odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do przedmiotowego opisu.

4. [bookmark: _Toc153529018]Wymagania ogólne dot. przebudowy budynku auli i łącznika z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i termomodernizacją oraz budowy/dobudowy windy i zagospodarowania terenu. 
W ramach przebudowy budynku auli i łącznika z  dostosowaniem do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z budową (dobudową) windy i niezbędnymi zmianami w zagospodarowaniu terenu przyległego należy co najmniej przewidzieć i zaprojektować:
- wykonanie robót budowlanych z dostosowaniem całego budynku i łącznika do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym m.in. p.poż, sanitarno-epidemiologicznych), a w przypadku braku takiej możliwości uzyskanie zgód na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w koniecznym zakresie,
- wzmocnienie konstrukcji dachów, w tym m.in. z uwagi na przewidywane dodatkowe obciążenia instalacjami i nowymi warstwami pokrycia (jeżeli w wyniku przeliczenia nośności  konstrukcji będzie to wymagane),
- budowę (dobudowę) szybu windy wraz instalacją urządzenia dźwigowego (windy towarowo-osobowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz bezpiecznego transportu materiałów, w tym instrumentów muzycznych takich jak np. fortepian),
- przebudowę auli, która docelowo ma umożliwiać jej wielofunkcyjne użytkowanie – prelekcje, wykłady, występy sceniczne i teatralne, koncerty muzyczne, projekcje filmów, 
- przebudowę pomieszczeń na potrzeby przestrzeni ekspozycyjnych i pracowni warsztatowych,
- całkowitą wymianę stolarki i ślusarki otworowej wewnętrznej i zewnętrznej, wymianę parapetów,
- przebudowę węzłów sanitarnych,
- wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych i wykonanie nowych,
- modernizację węzła cieplnego (zlokalizowanego w łączniku na poziomie -1) na potrzeby C.O., CWU oraz ciepła dla wentylacji mechanicznej wraz z podłączeniem sterowania węzła do istn. układu zarządzania węzłami kampusu cieszyńskiego,
- wymianę okładzin posadzkowych, ściennych i sufitowych wraz z przygotowaniem podłoży - z zastrzeżeniem, że w rozwiązaniach projektowych należy dążyć do zachowania całości istniejącej posadzki marmurowej.
- wykonanie nowych wypraw malarskich wraz z przygotowaniem podłoży,
- docieplenie oraz izolację przeciwwilgociową ścian piwnicznych i fundamentowych, 
- docieplenie zewnętrznych (ścian i dachów),
- wykonanie nowych wypraw/okładzin elewacyjnych,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku,
- wymianę poszycia dachów, 
- wymianę instalacji odgromowej,
- wymianę rynien i rur spustowych oraz podejść rur spustowych (przyłączy do kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej),
- likwidację przyłączy gazu,
- przebudowa istniejących schodów zewnętrznych oraz wymianę balustrad,
- przebudowę galerii zewnętrznej,
- zagospodarowanie terenu przyległego do budynku, w tym wykonanie nowych opasek wokół budynku i utwardzonych dojść do budynku oraz odtworzenia nawierzchni po wykonywanych robotach budowlanych,
- zapewnienie drogi pożarowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),
- wyznaczenie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami,
- zagospodarowanie całości wskazanego terenu wraz z przebudową parkingu, uporządkowaniem i przebudową podziemnego uzbrojenia terenu oraz wykonaniem nowych niezbędnych urządzeń budowlanych (w tym również nowe przyłącze wodociągowe,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej – w przypadku konieczności)
- wykonanie instalacji oświetlenia terenu zewnętrznego.

Przebudowa pomieszczenia auli powinna zostać zaprojektowana w taki sposób aby umożliwić jej wielofunkcyjne użytkowanie - prelekcje, wykłady, występy sceniczne i teatralne, koncerty muzyczne, projekcje filmów. W związku z tym należy zadbać o właściwe nagłośnienie oraz wyposażenie jak również stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i materiałowe zapewniające odpowiednie parametry akustyczne - Aula ma posiadać charakter reprezentacyjny. 
W ramach przebudowy budynku należy również ustalić lokalizację i zaprojektować utworzenie następujących pomieszczeń:
· Przestrzeń nauk o obrazie i dźwięku
· Przestrzeń warsztatów doświadczalnych 
· Przestrzeń przedsiębiorczości akademickiej
· Przestrzeń reklamy i artystycznej prezentacji twórczości i designu (Foyer SPINart i Poster Passage)
· Przestrzeń eksperymentowania i sztuk widowiskowych
· Przestrzeń studiów interdyscyplinarnych nad kulturą i edukacją

Szczegółowe informacje dotyczące ww. pomieszczeń/zespołów pomieszczeń oraz infrastruktury koniecznej 
do ich funkcjonowania zawarte są w „kartach pomieszczeń” stanowiących załącznik nr 3 do przedmiotowego opisu. 
Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia samodzielnych, szczegółowych ustaleń z Użytkownikiem (wskazanym każdorazowo w karcie pomieszczenia, jako osoba odpowiedzialna za pomieszczenie), w tym pozyskania dodatkowych informacji (w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba) oraz każdorazowe uzyskanie jego akceptacji, co do zaprojektowanych rozwiązań, w tym w szczególności w zakresie lokalizacji, gabarytów pomieszczeń, połączeń funkcjonalnych, ich wyposażenia w niezbędne instalacje oraz elementy wyposażenia meblowego i sprzętowego, wystroju wnętrza itp.  
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań na każdym etapie projektowania oraz przedkładania Zamawiającemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej dla każdego etapu realizacji zamówienia.

4.1. [bookmark: _Toc97292200][bookmark: _Toc153529019]Wymagania ogólne dot. architektury
Architektura obiektu powinna zapewniać standard odpowiadający specyfice obiektu, a także funkcjonalną elastyczność i maksymalne wykorzystanie przestrzeni.
Należy sprecyzować odpowiedni standard wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego z użyciem materiałów typowych i energooszczędnych, o dużej trwałości i walorach estetycznych, łatwych do utrzymania w czystości i prostych w bieżącej konserwacji i wymianie – z jednoczesnym uwzględnieniem zasady racjonalizacji kosztów.
Standard oraz forma wykończenia powinna być adekwatna do projektowanego przeznaczenia obiektu i poszczególnych pomieszczeń, a także zapewniać właściwe warunki akustyczne zarówno w auli jak i w pomieszczeniach do prowadzenia warsztatów. 
Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe powinny zapewniać łatwą i czytelną dostępność do poszczególnych pomieszczeń w obiekcie zgodną z Systemem Informacji Wizualnej UŚ.
Obiekt oraz jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy zaprojektować
w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych i szczegółowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, ochrony przed wybuchem, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, itp.
4.2. [bookmark: _Toc97292204][bookmark: _Toc153529020][bookmark: _Toc97292195]Dostępność architektoniczna
Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować obiekt wraz zagospodarowaniem terenu jako dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. W ramach rozwiązań projektowych należy zapewnić równość szans i niedyskryminacji, w tym kobiet i mężczyzn. Stosując zasady uniwersalnego projektowania zobowiązuje się zapewnić co najmniej:
· wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne w budynku, 
· dostęp bo budynku i wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, osobom
z psem asekuracyjnym lub psem przewodnikiem,
· instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych
w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
· zabudowanie w auli pętli indukcyjnych spełniających normę PN-EN 60118-4, zapewnienie w salach nagłośnienia współpracującymi ze standardowymi aparatami słuchowymi),
· informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy
i głosowy, które pomogą w szczególności osobie z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu w lokalizacji pomieszczeń w budynku, 
· możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami lub zapewnienie im innego sposobu ratunku (poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, czy sygnalizację)
· na każdej kondygnacji dostęp do toalety, z której komfortowo skorzysta osoba
z niepełnosprawnością, z przestrzenią manewrową 150/150, pochwytami przy toaletach i miskach ustępowych i przestrzeni przesiadkowej przy obu stronach miski ustępowej; zapewnienie w każdej ww. toalecie tyflomapy pokazującej rozkład sanitariatów,
· utworzenie pokoju opiekuna z dzieckiem, wyposażony w umywalkę, przewijak, stolik i fotel, gdzie można komfortowo przewinąć i nakarmić dziecko.
Wymaganym standardem jest zapewnienie pełnej dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami
i szczególnymi potrzebami.
Przy projektowaniu dostępności obiektu i zagospodarowania terenu należy spełnić wymagania „Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027” wraz z załącznikami do wytycznych.
4.3. [bookmark: _Toc153529021]Wymagania dot. konstrukcji
[bookmark: _Toc384196639][bookmark: _Toc384196665][bookmark: _Toc384196689][bookmark: _Toc384197444][bookmark: _Toc384197745][bookmark: _Toc384204254][bookmark: _Toc384209585][bookmark: _Toc384369278][bookmark: _Toc384625903][bookmark: _Toc384632213][bookmark: _Toc384903539][bookmark: _Toc384903707][bookmark: _Toc384908296][bookmark: _Toc387819760][bookmark: _Toc387822604][bookmark: _Toc387830481][bookmark: _Toc387830512][bookmark: _Toc387838226][bookmark: _Toc387843309][bookmark: _Toc388003672][bookmark: _Toc388007404][bookmark: _Toc388007511][bookmark: _Toc388007752][bookmark: _Toc388008118][bookmark: _Toc388265617][bookmark: _Toc388268210][bookmark: _Toc388268713][bookmark: _Toc388268764][bookmark: _Toc441949014][bookmark: _Toc442076884][bookmark: _Toc442076941][bookmark: _Toc442077023][bookmark: _Toc442077181][bookmark: _Toc442246719][bookmark: _Toc442252883][bookmark: _Toc442253485][bookmark: _Toc442253574][bookmark: _Toc442253628][bookmark: _Toc442423052][bookmark: _Toc442434391][bookmark: _Toc503526294][bookmark: _Toc503526827][bookmark: _Toc503526859][bookmark: _Toc525192606][bookmark: _Toc525300766][bookmark: _Toc525300855][bookmark: _Toc248864][bookmark: _Toc249932][bookmark: _Toc265270][bookmark: _Toc1126087][bookmark: _Toc1374020]Nie ogranicza się szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w projekcie. Rozwiązania konstrukcyjne powinny uwzględniać pod względem wykonawczym możliwości organizacyjne terenu budowy. Projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać aspekty ekonomiczne ich wykonania. 
4.4. [bookmark: _Toc97292203][bookmark: _Toc153529022]Wymagania dot. wyposażenia
Projektant zobowiązany jest zaprojektować w uzgodnieniu z Użytkownikiem pełne wyposażenie budynku
we wszystkie elementy umożliwiające funkcjonowanie obiektu, w tym między innymi wyposażenie sal warsztatowych, dydaktycznych, przestrzeni komunikacyjnych, auli z widownią, pomieszczeń magazynowych i pomocniczych, pomieszczeń sanitarnych, szatni i innych. Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz powinien stanowić odrębny tom projektu wykonawczego.
4.5. [bookmark: _Toc97292202][bookmark: _Toc153529023]Wymagania dot. sieci, instalacji oraz urządzeń budowlanych
W ramach zamówienia należy przewidzieć konieczność zaprojektowania przebudowy wszelkiej infrastruktury kolidującej z budynkiem i zagospodarowaniem terenu przyległego.
Zamawiający, poza bezpośrednio zdefiniowanymi i/lub wynikającymi z kart pomieszczeń rozwiązaniami projektowymi w zakresie instalacji oraz urządzeń budowlanych nie wskazuje i nie ogranicza rozwiązań projektowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z deklarowanymi potrzebami
i przewidywaną funkcją.
Należy przewidzieć również konieczność zaprojektowania elementów nie wynikających wprost z kart pomieszczeń takich jak:
· instalacja wod-kan w tym instalacja zagospodarowania wód opadowych do spłukiwania toalet, wraz
 z przebudową węzła wodomierzowego,
· drenaż (o ile jego konieczność wynika z przyjętych rozwiązań izolacji ścian i badań geologicznych),
· instalacja c.o. i c.t.,
· instalacja wodociągowa przeciwpożarowa,
· instalacja wentylacji i klimatyzacji komfortu,
· instalacja elektryczna zasilania urządzeń, gniazd i oświetlenia,
· instalacja zasilania awaryjnego,
· instalacja AV,
· instalacje kontroli dostępu i SSWIN,
· instalacja monitoringu (CCTV), 
· instalacja okablowania strukturalnego (między innymi LAN, WiFi, VoIP),
· instalacje automatyki budynkowej w tym sterowania i zarządzania energią i jej zużyciem,
· instalacja technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym urządzeń przeciwpożarowych i zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych oraz połączenia
z właściwą terenowo jednostką PSP,
· instalacje OZE.
 
Zamawiający nie wskazuje rozwiązań technicznych dotyczących źródła ciepła i chłodu. Należy dokonać analizy najbardziej efektywnego energetycznie rozwiązania powyższych zagadnień z zastosowaniem najlepszych dostępnych technologii. 
Należy rozważyć możliwość stosowania gruntowych lub powietrznych pomp ciepła (chłodzenie pasywne), kogeneracji, fotowoltaiki i innych dostępnych rozwiązań uznawanych za odnawialne źródła energii.
Zamawiający wymaga aby w dokumentacji przedstawić również analizę ograniczenia zapotrzebowania
na energię pierwotną dla budynku stosując odzysk ciepła odpadowego z wentylacji i chłodzenia.
W projekcie należy przewidzieć także rozwiązania automatyki dla instalacji i urządzeń na podstawie których będzie możliwe wykonanie systemu zarządzania budynkiem z wizualizacjami działania poszczególnych instalacji (BMS). BMS należy zaprojektować w sposób umożliwiający agregację sterowania różnymi instalacjami poprzez nadrzędną aplikację z wizualizacjami. Dodatkowo monitoring oraz sterowanie węzłem cieplnym powinno być dostępne w przeglądarce internetowej. Efektem procesu projektowania powinno być osiągnięcie takich funkcjonalności instalacji technicznych oraz systemów automatyki i sterowania, które zagwarantują najwyższą możliwą do uzyskania efektywność energetyczną budynku. 
Wobec powyższego należy przewidzieć opracowanie dokumentacji automatyki: 
· miejscowej i centralnej regulacji w zakresie ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń (również
z możliwością zaimplementowania harmonogramów),
· produkcji ciepłej wody użytkowej,
· zużycia wody oraz energii elektrycznej, 
· oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
· kontroli dostępu do pomieszczeń,
· żaluzji i osłon przeciwsłonecznych,
· monitoringu oraz sterowania węzłem cieplnym,
· monitoringu oraz sterowania urządzeniami zagospodarowania wód opadowych,
· systemów zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia (CCTV, SSWiN),
· wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń.
Powyższe układy automatyki powinny być zintegrowane w jeden system centralny wyposażony w wizualizację pracy poszczególnych elementów.
4.6. [bookmark: _Toc97292206][bookmark: _Toc153529024]Wymagania dot. ochrony budynku
Wytyczne do projektowania w zakresie ochrony budynku:
· dla pracowników ochrony należy przewidzieć co najmniej oddzielne pomieszczenia recepcji oraz monitoringu,
· monitoring powinien zapewnić rozdzielczość obrazu pozwalającą na identyfikację osób i robienie zbliżeń obrazu,
· pojemność dysków powinna pozwalać na ochronę przed nadpisaniem przez co najmniej 30 dni,
· kamery monitoringu powinny obejmować budynek z zewnątrz, zwłaszcza jego elewacje na wysokości parteru, strefy wejść do budynku, zagospodarowanie terenu, urządzenia i infrastrukturę towarzyszącą,
· kamery monitoringu powinny obejmować wewnątrz budynku poszczególne kondygnacje, zgodnie z potrzebami zawartymi w kartach pomieszczeń
· należy przewidzieć zaprojektowanie systemu kontroli dostępu do wszystkich pomieszczeń w oparciu o elektroniczne karty dostępu przypisane indywidualnie użytkownikom.







4.7. Wymagania dot. elewacji
Zamawiający informuje, że sąsiadująca z budynkiem hala basenu wraz z częścią łącznika została całkowicie przebudowana i zmodernizowana w 2021 roku, natomiast budynek główny Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji stanowi zabytek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Cieszyn. W związku z powyższym elewacja budynku auli winna uwzględniać powiązanie architektoniczne wystroju pomiędzy tymi dwoma obiektami.
Na elewacji auli należy również wprowadzić detale architektoniczne pozwalające na identyfikację funkcji obiektu i profilu prowadzonej w nim działalności oraz oznaczenia zgodne z systemem identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Śląskiego. 
4.8. [bookmark: _Toc153529025]Wymagania dot. zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu powinien uwzględniać rozwiązania z obszaru błękitno-zielonej infrastruktury, w tym dążyć do maksymalizacji ilości terenów biologicznie czynnych i nawierzchni przepuszczalnych oraz małej retencji. 
Obsługa komunikacyjna piesza i jezdna winna zapewniać pełną dostępność do obiektu i użytkowych elementów zagospodarowania terenu dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami. Integracyjne nawierzchnie, czytelne oznakowanie oraz układ komunikacyjny wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych, oświetleniem zewnętrznym i małą architekturą winny wprowadzać ład i harmonię
w przestrzeni cieszyńskiego kampusu Uniwersytetu Śląskiego oraz eksponować obiekt w sposób czytelny, lecz nie zakłócający funkcjonowania sąsiadującej zabudowy. 
W ramach zagospodarowania terenu należy również przewidzieć miejsce na gromadzenie odpadów stałych, budowę instalacji monitoringu wizyjnego, oraz pozostałe uzbrojenie terenu.
5. [bookmark: _Toc153529026]Dodatkowe założenie projektowe, założenia ekonomiczne.
Budynek należy projektować jako nowoczesny, bezpieczny i komfortowy o niskim zużyciu energii oraz wysokim standardzie użytkowym i estetycznym. W rozwiązaniu projektowym należy przewidzieć nowoczesne i równocześnie ekonomiczne oraz funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. Należy stosować rozwiązania systemowe oraz powszechnie dostępne (u co najmniej dwóch różnych i niezależnych od siebie producentów).
Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych opartych na odpowiedniej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych zapewniających utworzenie budynku przyjaznego w eksploatacji dla użytkowników i środowiska. 
W całości rozwiązań projektowych należy stosować założenia Europejskiego Zielonego Ładu (tzw. European Green Deal), nowego europejskiego Bauhausu i budownictwa w obiegu zamkniętym (recylkularnym), przyczyniając się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r oraz kształtowania piękniejszych, bardziej zrównoważonych i inkluzywnych przestrzeni życiowych przy jednoczesnej minimalizacji powstawania odpadów w wyniku realizacji procesu budowlanego. 
Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie projektu w naborze nr FESL.10.13-IZ.01-064/23 w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na Transformację, Działania 10.13 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego na potrzeby transformacji. Rozwiązania projektowe winny być zgodne z wytycznymi Poradnika dla Wnioskodawców obrazującego realizację założeń Nowego Europejskiego Bauhausu, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów. 
Proponowane rozwiązania winny uwzględniać racjonalizację kosztów realizacji projektowanego obiektu i przyszłych kosztów eksploatacyjnych, w tym planowany koszt budowy i wyposażenia na poziomie do 22 milionów złotych brutto. Rozwiązania projektowe należy dobierać w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W przypadku przekroczenia kosztów inwestycji (ustalonej na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego Wykonawcy zamówienia, sporządzonego wg. aktualnych cenników (z zastosowaniem cen średnich), np. Sekocenbud w kwartale poprzedzającym jego opracowanie lub cen rynkowych bez upustów), Wykonawca  przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie wyodrębnić co najmniej dwa niezależne etapy realizacyjne uwzględniające możliwości budżetowe Zamawiającego, przy czym pierwszy etap inwestycji nie powinien przekraczać wartości 22 milionów złotych brutto wraz z wyposażeniem. W ramach kolejnych etapów inwestycji mogą się znaleźć między innymi następujące zakresy robót: 
- termomodernizacja i przebudowa łącznika,
- zagospodarowanie całości wskazanego terenu wraz z przebudową parkingu, uporządkowaniem i przebudową podziemnego uzbrojenia terenu oraz wykonaniem nowych niezbędnych urządzeń budowlanych 
- wykonanie instalacji oświetlenia terenu zewnętrznego.
W przypadku konieczności etapowania inwestycji, dokumentację projektową (projekt wykonawczy, przedmiary robót), jak również STWiORB oraz kosztorys inwestorski, należy opracować odrębnie dla każdego
z jej etapów.
Wszystkie wskazane w niniejszym opisie parametry funkcjonalno-użytkowe są minimalnymi parametrami pożądanymi i należy je dostosować do odpowiednich wymogów projektowanego obiektu w uzgodnieniu
z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań na każdym etapie projektowania oraz przedkładania Zamawiającemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej
dla każdego etapu realizacji zamówienia.




















Załączniki:
1. Mapa sytuacyjna
2. Dokumentacja zdjęciowa
3. Karty pomieszczeń
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