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1. Część ogólna

1.1. Nazwa zamówienia

,,Dostawa  i  montaż  instalacji  fotowoltaicznej  na  dachu  budynku  Urzędu  Gminy
Ciężkowice'' Lokalizacja: ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice.

1.2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z realizacją następujących robót:

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych i teletechniczych jest:

– dostosowanie instalacji odbiorczej do zwiększonego obciążenia,

– rozdzielnica główna budynku RG,

– wewnętrzne linie zasilające,

– mikroinstalacja fotowoltaiczna,

– instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze,

– bierna ochrona przeciwpożarowa,

– ochronę przeciwprzepięciową,

– ochronę od porażeń.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem instalacji j.w. i obejmują:

– wymagania wykonawcze,

– wymagania materiałowe,

– technologię montażu,

– transport i rozładunek,

– składowanie materiałów,

– nadzór u odbiorcy.

1.3. Określenia podstawowe występujące w specyfikacji

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne
z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru  wymienionymi  indywidualnie,  przy  każdej  pozycji  dodatkowo.  Roboty  muszą  być
wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących  przepisów,  norm  i  instrukcji.
Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy z
ich stosowania.
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową.

Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i  materiałów  pomocniczych  zastosowanych  do
wykonywania  instalacji  powinny  być  zgodne  z  podanymi  w  dokumentacji  projektowej.
Zastosowanie  do  wykonania  instalacji  innych  rodzajów  (typów)  urządzeń  i  osprzętu  niż
wymienione  w  projekcie  dopuszczalne  jest  jedynie  pod  warunkiem  wprowadzenia  do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów 
budowlanych

2.1. Warunki stosowania materiałów

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają
te warunki są:

1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu
do wyrobów podlegających tej certyfikacji.

2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano
oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

3. Wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent
wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej.  Dopuszczone  do
jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji
technicznej  sporządzonej  przez  projektanta  lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których  dostawca
wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi
normami.

Przed  zabudowaniem  materiałów  na  budowie  Wykonawca  przedstawi  wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego.

Za materiały nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które:
nie  spełniają  wymogów  technicznych  określonych  przez  specyfikację,  były  przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana własności materiału.

2.2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały  takie  jak  tablica  rozdzielcza,  oprawy  oświetleniowe,  przewody  należy
dostarczać  na  budowę  wraz  ze  świadectwami  jakości,  kartami  gwarancyjnymi,  protokołami
odbioru technicznego.
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Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności
i  zgodności  z  danymi  wytwórcy.  W  przypadku  stwierdzenia  wad  lub  nasuwających  się
wątpliwości  mogących  mieć  wpływ  na  jakość  wykonania  robót,  materiały należy  przed  ich
wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

2.3. Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w
warunkach  zapobiegających  zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  się  właściwości
technicznych  na  skutek  wpływu czynników atmosferycznych lub  fizykochemicznych.  Należy
zachować wymagania  wynikające ze  specjalnych właściwości  materiałów oraz  wymagania  w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót 
budowlanych

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na
bieżąco  konserwowane  i  poddawane  okresowym  przeglądom  –  zgodnie  z  zaleceniami
producenta.

Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt
powinien  posiadać  dopuszczenia  do  użytkowania.  Niedopuszczalne  jest  używanie  sprzętu
niespełniającego  powyższych  wymogów,  jak  również  wykorzystywanie  go  niezgodnie  z
przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i
posiadać ważne badania techniczne.

Wszystkie  środki  transportowe  powinny  spełniać  wymagania  wynikające  z
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym.

Ponadto  powinny  one  zapewniać  dostarczenie  na  budowę  materiałów  w  warunkach
gwarantujących ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót

1. Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

2. Lokalizacja  kamer  oraz  pozostałych  elementós  systemu  monitoringu  CCTV  powinna
przebiegać  bezkolizyjnie  z  innymi  instalacjami  i  urządzeniami,  powinna  być  przejrzysta,
prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 
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3.  Próby montażowe

Zakres  nadzoru  prób i  pomiarów nad robotami  elektrycznymi  powinien  być wykonywany
zgodnie  ze  szczegółami  podanymi  w niniejszej  specyfikacji  oraz  z  ogólnymi  Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Próby wykonywane przez producentów

Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w
ramach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach.
Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie przez producenta.

6.2. Próby wykonywane w czasie budowy

Próby  i  pomiary  wykonywane  na  budowie  powinny  obejmować  pomiar  rezystancji
izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie
niezbędne  przyrządy pomiarowe do wykonywania  prób.  W miarę  postępu  robót  wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych
fragmentów instalacji.  Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w
dzienniku budowy.

6.3. Oględziny po zakończeniu robót

Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca
zobowiązany jest  dokonać  oględzin  instalacji  w celu  stwierdzenia  kompletności  i  zgodności
instalacji  z  projektem,  właściwego  doboru  i  montażu  urządzeń  oraz  braku  widocznych
uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi.
Wykonanie powyższych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Próby montażowe po zakończeniu robót.

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania:

– sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego,

– pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego,

– sprawdzenie  samoczynnego wyłączania  zasilania  -  próba  działania  wyłącznika  różnicowo-
prądowego,

– badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego,

– w zakresie właściwego funkcjonowania instalacji w zakresie zgodnym z instrukcją producenta
i wymaganiami Zamawiającego.

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
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6.5. Oddanie instalacji do użytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca powinien
dokonać  uruchomienia  instalacji  i  zademonstrować  jej  prawidłowe  działanie  zgodnie  z
rysunkami i specyfikacją.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien
być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i
po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 

Obmiar  powinien  być  wykonany w  jednostkach  i  zgodnie  z  zasadami  przyjętymi  w
kosztorysowaniu.

8. Odbiór robót budowlanych

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

– plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych,

– pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem
projektowym,

– Dziennik Budowy (dotyczy pozwolenia na budowę) i książkę obmiarów,

– protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające,

– gwarancje,  atesty,  dowody  zakupu  oraz  inne  dokumenty  związane  z  zastosowanymi
urządzeniami i materiałami,

– protokóły prób i pomiarów pomontażowych.

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i
rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych.

W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy,
inwestora i użytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli wymagają tego
przepisy.

Przy  odbiorze  końcowym  należy  sprawdzić  zgodność  wykonania  z  projektem
technicznym  oraz  z  ewentualnymi  zapisami  w  Dzienniku  Budowy  dotyczącymi  zmian  i
odstępstw od dokumentacji technicznej.

Odbiór  końcowy kończy się  protokolarnym przejęciem instalacji  do  użytkowania  lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji  do użytkowania.  Po usunięciu  .
przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór.

9. Rozliczenie robót

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.
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10. Dokumenty odniesienia

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
1202).

– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  12  kwietnia
2002  r.  w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  3  listopada  1992  r.  w  sprawie
ochrony przeciwpożarowej  budynków,  innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami)).

– Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  22  kwietnia  1998  r.  w  sprawie
wyrobów  służących  do  ochrony  przeciwpożarowej,  które  mogą  być  wprowadzane  do
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

– Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  6  czerwca  2016  r.  w  sprawie  wymagań  dla
urządzeń i  systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817),

– Ustawa z dnia 17.01.2019 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2015 r. w sprawie próbek wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu (z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  13  czerwca 2018 r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  sposobu  deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów
budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym   (z późniejszymi
zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2.04.2001  r.
w sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania
dokumentacji projektowej (z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.    (z
późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  obsłudze  żurawi  wieżowych  i
szybkomontujących (z późniejszymi zmianami).

– Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (z późniejszymi zmianami).

– Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami).
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– Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  07.06.2010  r.  w
sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów
(z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  20.06.2007  r.  w
sprawie  wykazu  wyrobów  służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa  publicznego  lub
ochronie  zdrowia  i  życia  oraz  mienia,  a  także  zasad  wydawania  dopuszczenia  tych
wyrobów do użytkowania (z późniejszymi zmianami).

– Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (z późniejszymi zmianami).

– Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  04.05.2007  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami).

– Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (z późniejszymi zmianami).

– PN-HD  60364-4-41:2017-09  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  -  Część  4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

– PN-HD  60364-4-42  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

– PN-HD  60364-4-43  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

– PN-IEC  60364-4-443  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona przed przepięciami.  Ochrona przed  przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi.

– PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

– PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

– PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

– PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

– PN-EN 50310:2016-09  Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi.

– PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy
we wnętrzach.

– PN-EN 12665:2018 – Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania
wymagań dotyczących oświetlenia.

– PN-EN 1838:2013 - Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne. 

– PN-EN 62305:2011 Ochrona odgromowa.

– PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie

– PN-EN  13501-1:2019  -  Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów
budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.
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– PN-EN50575:2015-03  Kable  i  przewody  elektroenergetyczne,  sterownicze  i
telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych
o określonej klasie odporności pożarowej

– PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna --  Instalacja okablowania --  Część 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości

– PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna --  Instalacja okablowania --  Część 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

– PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna --  Instalacja okablowania --  Część 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

– PN-EN 50310:2016-09 Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi 

– PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania 

– PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania
- Badanie zainstalowanego okablowania

– PN-EN 61935-1:2010 Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych
kablowych  linii  telekomunikacyjnych  --  Część  1:  Okablowanie  z  symetrycznych  kabli
telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173.

– Pozostałe krajowe normy i przepisy BHP.

Uwaga: 

Wszystkie  roboty  opisane  w  Specyfikacjach  Technicznych  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z

przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji.
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