
RZUT III PIĘTRA, skala 1:100
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Zestawienie pomieszczeń - III piętro
Nr Nazwa pomieszczenia

Klatka schodowa
Pow. [m2]

2 Korytarz
Pokój pedagoga

29,53

1,784
9,33

5 Izba lekcyjna
6 Izba lekcyjna 43,43

Izba lekcyjna 48,47
Suma 179,87

25103

8x17
27

12x17
27

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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Przebudowa istniejącej instalacji 
H25-Z-30

Hydrant wewnętrzny DN 25 z wężem półsztywnym 
DN25 L=30m w szawce wnękowej z zaworem 
mosiężnymz prądownicą mosiężną płynnie 
regulowaną między prądem zwartym a 
rozproszonym
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Ściana projektowana 
w klasie EI60

OZNACZENIA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

mgr inż. Jan Gołańczyk
upr. budowl. w specj. konstrukcyjno-budowlanej
nr GP 7346/19/91

ARCHITEKTURA
+ KONSTRUKCJA

INWESTOR

LOKALIZACJA

TEMAT

OPRACOWAŁ mgr inż. Mateusz Gołańczyk

WITKOWO, UL. POZNAŃSKA 47, dz. nr ewid. 958 i 959
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 im. Adama Borysa 
w Witkowie 

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

..........................
PODPIS

MAJ
2023

SKALA

RYS. NR

inż. Przemysław Żurawicki
upr. budowl. w specj. instalacje sanitarne
nr KUP/0070/PWOS/09

INSTALACJE 
SANITARNE ..........................

PODPIS

5
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RZUT III PIĘTRA
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