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Agregat prądotwórczyRO/2L

RK/24

RO/24

RO/22
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RK/25

RO/25

RO/27

RH

RO/28

RT1

RK/28

2.5.09
Wystawa stała
P=355.53 m²

2.1.28
Natrysk DP
P=2.13 m²

2.5.07
Wystawa stała
P=355.26 m²

2.5.08
Wystawa stała
P=354.98 m²

2.5.10
Wystawa stała
P=354.52 m²

2.5.11
Wystawa czasowa
P=369.01 m²

2.1.43
WC N
P=7.74 m²

2.2.23
Patio
P=19.63 m²

2.2.12
Komunikacja
P=159.85 m²

2.5.27
Szklarnia
P=97.94 m²

2.2.32
Dziedziniec zewnętrzny
P=378.29 m²

2.1.38
WC D
P=14.06 m²

2.2.30
Komunikacja
P=16.54 m²

2.2.29
Komunikacja
P=15.95 m²

2.1.42
Przedsionek WC M
P=20.41 m²

2.1.44
Przedsionek WC D
P=32.91 m²

2.1.36
Prz. WC DP
P=3.92 m²

2.1.34
WC DP
P=3.38 m²

2.4.07
Magazyn główny
P=621.11 m²

2.5.12
Mała przestrzeń pokazów
P=59.40 m²

2.5.33
Warsztat stolarski
P=123.57 m²

2.5.29
Zaplecze biurowe
P=20.19 m²

2.2.09
Klatka ewakuacyjna
P=29.31 m²

2.5.31
Warsztat elektryczny z montażem
P=103.43 m²

2.1.48
Pomieszczenie socjalne
P=25.62 m²

2.5.36
Warsztat spawalniczy + ślusarski
P=102.13 m²

2.5.30
Magazyn
P=16.81 m²

2.5.34
Magazyn
P=12.34 m²

2.5.32
Pom. gospodarcze
P=9.09 m²

2.4.04
Przestrzeń magazynowo-dostawcza
P=326.46 m²

2.3.26
Przył. wody+hydro.+SUW+CWD
P=59.62 m²

2.3.29
Komora trafo.
P=20.23 m²

2.3.25
Maszynownia chłodu
P=230.87 m²

2.3.27
Magazyn IE
P=14.77 m²

2.2.16
Komunikacja
P=65.22 m²

2.3.16
Pom. IE
P=6.19 m²

2.3.46
Pom. IE
P=8.38 m²

2.3.14
Pom. sep. rop. i p. sanit.
P=11.04 m²

2.5.35
Magazyn
P=18.65 m²

2.3.51
Wentylatorownia
P=65.82 m²

2.1.30
Natrysk MP
P=2.13 m²

2.1.31
WC MP
P=1.91 m²

2.1.29
WC D
P=1.91 m²

2.1.27
Prz. WC DP
P=6.31 m²

2.1.32
Prz. WC MP
P=8.02 m²

2.2.11
Przedsionek garażu
P=7.72 m²

2.4.08
Magazyn sprzętu
P=44.16 m²

2.4.03
Pom. obsł. parkingu
P=6.06 m²

2.1.22
WC serw. zewn.
P=2.90 m²

2.3.31
Agregatornia
P=37.72 m²

2.3.30
Pom. RGnn
P=23.06 m²

2.3.28
RSN
P=15.34 m²

2.3.21
Pom. IT
P=8.27 m²

2.3.22
Pom. IE
P=8.28 m²

2.3.17
Pom. IT
P=6.08 m²

2.3.13
Pom. IE
P=8.27 m²

2.3.12
Pom. IT
P=8.27 m²

2.3.11
Pom. SMS
P=12.42 m²

2.3.09
Pom. IE
P=6.29 m²

2.3.10
Pom. IT
P=7.34 m²

2.3.43
Pom. IE
P=4.81 m²

2.3.44
Pom. IT
P=6.64 m²

2.3.47
Pom. IT
P=5.92 m²

2.2.25
Klatka ewakuacyjna
P=25.55 m²

2.1.26
Szatnia rowerzystów M
P=6.81 m²

2.1.25
Sanit. rowerzystów M
P=5.07 m²

2.1.24
Sanit. rowerzystów D
P=5.07 m²

2.1.23
Szatnia rowerzystów D
P=6.81 m²

2.1.18
Prz. WC M
P=10.38 m²

2.2.26
Komunikacja
P=138.59 m²

2.2.33
Komunikacja
P=124.72 m²

2.2.36
Komunikacja
P=84.90 m²

2.3.15
Went. poż. kl. schodowych
P=5.64 m²

2.2.13
Winda 01
P=13.97 m²

2.1.19
WC M
P=15.17 m²

2.1.20
Pom. soc. serw. zewn.
P=16.17 m²

2.4.02
Mag. śr. czyst. + pom. porz.
P=7.72 m²

2.2.10
Przedsionek garażu
P=4.96 m²

2.1.21
Prz. WC serw. zewn.
P=3.29 m²

2.1.33
WC MP
P=5.61 m²

2.1.35
Prz. WC MP
P=3.92 m²

2.1.37
Przedsionek WC D
P=10.87 m²

2.1.39
WC M
P=13.79 m²

2.1.45
WC D
P=46.64 m²

2.2.08
Komunikacja
P=72.48 m²

2.2.15
Przedsionek garażu
P=9.24 m²

2.2.38
Komunikacja
P=14.07 m²

2.1.47
WC N
P=5.67 m²

2.1.46
Pom. socjalne
P=9.58 m²

2.3.48
Pom. pompy sanitarnej
P=12.62 m²

2.3.52
Pompownia pożarowa
P=29.31 m²

2.3.24
Węzeł cieplny
P=87.90 m²

2.2.24
Klatka ewakuacyjna
P=34.97 m²

2.2.14
Klatka ewakuacyjna
P=26.82 m²

2.2.35
Dziedziniec zewnętrzny
P=329.16 m²

2.1.49
Szatnia
P=8.87 m²

2.3.19
Pom. IE
P=4.96 m²

2.3.20
Pom. IT
P=4.04 m²

2.3.34
Szacht
P=5.13 m²

2.3.33
Wentylatorownia pożarowa
P=23.23 m²

2.3.32
Szacht
P=9.92 m²

2.3.23
Went. poż. kl. schodowych
P=12.74 m²

RT5/ 6 RT5/ 5

AG-1/2
RBMS P02/4/ 14

AG-1/1
RBMS P02/4/ 14

AG-1/13
RBMS P02/4/ 18

RT1/ 9

RT2/ 8
RT2/ 9

AG-1/12
RBMS P02/4/ 17

RT2/ 14

RT2/ 10

RT2/ 11

RT2/ 15
AG-1/11

RBMS P02/4/ 17

RT2/ 16

RT2/ 16

RT2/ 13

AG-1/10
RBMS P02/4/ 17

RT3/ 12

RT3/ 13

RT3/ 8

RT3/ 9

RT3/ 10

AG-1/9
RBMS P02/4/ 16

RT3/ 15

RT3/ 14
RT3/ 16

RT3/ 16

AG-1/8
RBMS P02/4/ 16

RT3/ 11

AG-1/7
RBMS P02/4/ 16

RT3/ 15

RT3/ 14

RT4/ 12

RT4/ 12

RT4/ 12

RT4/ 12

AG-1/3
RBMS P02/4/ 15

RT4/ 9

RT4/ 10

RT4/ 18
AG-1/5

RBMS P02/4/ 15

RT4/ 10

RT4/ 17

RT4/ 16

RT4/ 11
RT4/ 11

RT4/ 11

AG-1/4
RBMS P02/4/ 15

RT4/ 11RT4/ 13
RT4/ 13

RT4/ 13

RT4/ 14 RT4/ 13

RT4/ 14

RT4/ 13

RT4/ 15

RT4/ 16
RT4/ 15

RT4/ 18
RT4/ 17

RT5/ 7

RT5/ 7

RT5/ 7

RT5/ 7

Czerpnia agregatu

Wyrzutnia powietrza agregatu

WGA1
RG21/ 32

WT19
RG21/ 34

Szafa zasilająco-sterująca
ZUP

RPoż1/ 8

RT2/ 12

WGA2
RG21/ 33

Pompa
RBMS P02/4/ 10

Studzienka z układem
pompowym

RBMS P02/4/ 7

Tablica sterujaca
RBMS P02/4/ 12

Klimatyzator

Klimatyzator

Klimatyzator

Klimatyzator

Klimatyzator

KlimatyzatorKlimatyzatorKlimatyzator

Hydrofor socjalny
RH/ 5

Hydrofor szafa strująca
RH/ 8

Centrala wód deszczowych
RH/ 7

Lampa UV
RH/ 10

Zmiękczacz jonowy
RH/ 11

Filt odwróconej osmozy
RH/ 9

Zestaw hydroforowy
RH/ 6

Pompa jokey
RPoż1/ 7Pompy pożarowe

RPoż1/ 6

Klimatyzator
RG21/ 8

Klimatyzator
RG21/ 7

Centrala NG2
RBMS P02/4/ 5

Centrala WG2
RBMS P02/4/ 6

RBMS P02/4

RBMS P02/2

RBMS P02/1

Klimatyzator

Klimatyzator

Tablica sterujaca
RBMS P02/3/ 26

Przepompownia ścieków
RO/22/ 5

Klimatyzator

Klimatyzator

Tablica sterująca TS
RPoż1/ 9

Klimatyzator

Tablica sterująca TS
RPoż1/ 10

Tablica sterująca TS
RPoż1/ 13

Wentylator WT12
RBMS P02/3/ 24

Przepompownia ścieków
RBMS P02/3/ 5

Wentylator WT18
RBMS P02/3/ 23

Pompa
RBMS P02/3/ 18

Kable grzejne sanitarne
RG21/ 15

Kable grzejne sanitarne
RG21/ 16

Kable grzejne sanitarne
RG21/ 17

Kable grzejne sanitarne
RG21/ 19

Kable grzejne sanitarne
RG21/ 20

Kable grzejne sanitarne
RG21/ 21

Kable grzejne sanitarne
RG21/ 22

Kable grzejne sanitarne
RG22/ 22

Kable grzejne hydranty
RG21/ 13

Kable grzejne hydranty
RG21/ 14

Brama garazowa 3-faz
RPoż1/ 18

Kable grzejne sanitarne
RG21/ 18

Kable grzejne hydranty
RG21/ 11

RBMS P02/4/ 24

RBMS P02/4/ 19RBMS P02/4/ 19

Klimamonwektory

RBMS P02/4/ 20

Klimamonwektory

RBMS P02/4/ 20

Klimamonwektory

RBMS P02/4/ 21RBMS P02/4/ 21

Klimamonwektory

RBMS P02/4/ 22

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 22

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 22

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 22

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 22

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 22

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 22

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 22

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 22

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 22

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 23

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 23

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 23

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 23

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 23

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 23

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 23

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 23

Grzejnik kanałowy

RBMS P02/4/ 23

Grzejnik kanałowy

RPoż1
RUZ

RPW

RPW/ 11

RPW/ 10

RG21/ 9

RG21/ 10

RPW/ 8

RPW/ 8

RPW/ 8

RPW/ 9

RPW/ 9

RPW/ 9

RT5/ 8

Wpusty podgrzewane
RT5/ 26

Wpusty podgrzewane
RT5/ 26

Wentylator WT6
RBMS P02/3/ 9

Wentylator WT5
RBMS P02/3/ 10

Wentylator WT4
RBMS P02/3/ 11
Wentylator WT3
RBMS P02/3/ 12

Wentylator WT1
RBMS P02/3/ 14

Wentylator WT2
RBMS P02/3/ 13

RO/21

RL4/ 26

RL4/ 25

system hydroponiczny

RL4/ 25

system hydroponiczny

RL4/ 26

RL4/ 26

Kable grzejne hydranty
RG21/ 12

RO/21/ 35
RO/21/ 34

RO/21/ 33

RO/21/ 36

RO/21/ 37

RO/21/ 37

RO/21/ 38

Zasilanie szafy na potrzeby
anteny radiowej

RPoż1/ 114

RO/21/ 40

RO/21/ 40

RO/21/ 40

RO/21/ 41

RO/21/ 41

RO/21/ 42

RGK/ 9

RO/21/ 44

RO/21/ 46
RO/21/ 50

RO/21/ 52
RO/21/ 46

RO/21/ 51

RO/28/ 9

RO/28/ 65

RO/28/ 9

RO/28/ 9

RO/28/ 9
RO/28/ 9

RO/28/ 72

RO/28/ 10

RK/22/ 5

RO/22/ 10

RO/22/ 10

RO/22/ 11

RK/22/ 6

RO/22/ 12

Wentylator NT1
RBMS P02/3/ 19

RO/22/ 14

RO/22/ 14
RO/22/ 14

RO/22/ 15

RO/22/ 15

RO/22/ 15

RO/22/ 27

RO/22/ 20

RO/28/ 11

RK/28/ 7 RK/28/ 6

RK/28/ 5

Wentylator WT11
RBMS P02/3/ 25

RO/28/ 14

RK/28/ 10

RK/28/ 10 RO/28/ 39

RO/28/ 38 RK/28/ 14

RK/28/ 14

RO/28/ 43

RK/28/ 9 RO/28/ 42

RK/28/ 13

RK/28/ 9
RK/28/ 13

RK/28/ 12

RO/28/ 6 RO/28/ 6

RK/28/ 8 RK/28/ 11

RK/28/ 11 RO/28/ 40 RK/28/ 12

RK/28/ 12

RO/28/ 41

RK/28/ 17 RO/28/ 46

RK/28/ 17 RO/28/ 47 RK/28/ 22

RO/28/ 45 RK/28/ 18 RK/28/ 22

RK/28/ 16 RK/28/ 18 RO/28/ 51

RK/28/ 19

RK/28/ 16 RK/28/ 19 RO/28/ 50

RK/28/ 15

RO/28/ 44

RO/28/ 48 RK/28/ 21

RK/28/ 15 RO/28/ 49 RK/28/ 21

RK/28/ 20 RK/28/ 20

RO/28/ 52 RK/28/ 28

RK/28/ 23 RK/28/ 28 RO/28/ 57

RK/28/ 23

RK/28/ 23

RK/28/ 27 RO/28/ 58

RK/28/ 24 RK/28/ 27 RK/28/ 29

RO/28/ 56

RK/28/ 24 RO/28/ 55 RK/28/ 29

RO/28/ 53 RK/28/ 26 RK/28/ 30

RK/28/ 25 RK/28/ 26 RK/28/ 30

RK/28/ 25 RO/28/ 54 RO/28/ 59

RO/24/ 5RO/24/ 5
RO/24/ 6

RK/24/ 5

RO/24/ 26

RK/24/ 11 RK/24/ 11

RO/24/ 27 RO/24/ 23

RK/24/ 12 RK/24/ 9 RK/24/ 8

RK/24/ 9

RK/24/ 12 RO/24/ 24

RK/24/ 8

RK/24/ 13 RO/24/ 25 RO/24/ 22 RO/24/ 21

RK/24/ 6

RK/24/ 7RK/24/ 10RK/24/ 13

RO/24/ 28 RK/24/ 10 RK/24/ 7 RK/24/ 6

RO/24/ 31 RK/24/ 16

RK/24/ 16RO/24/ 32

RK/24/ 15RK/24/ 17

RK/24/ 21

RK/24/ 21

RO/24/ 36 RK/24/ 17 RK/24/ 15

RK/24/ 18

RO/24/ 35 RK/24/ 18 RO/24/ 30

RK/24/ 20 RO/24/ 33 RO/24/ 29

RK/24/ 14RO/24/ 34RK/24/ 20

RK/24/ 19 RK/24/ 19 RK/24/ 14

RK/24/ 22RO/24/ 42

RK/24/ 28 RO/24/ 42 RK/24/ 22

RO/24/ 37RK/24/ 27RK/24/ 28

RO/24/ 38RK/24/ 27RO/24/ 43

RK/24/ 26

RO/24/ 44 RK/24/ 26 RK/24/ 23

RK/24/ 24

RK/24/ 24

RO/24/ 41RK/24/ 29

RO/24/ 45 RK/24/ 25 RO/24/ 39

RK/24/ 30 RK/24/ 25 RO/24/ 40

RK/25/ 5
RO/25/ 5

RO/25/ 6

RO/25/ 5
RO/25/ 15 RO/25/ 15 RO/25/ 15 RO/25/ 16 RO/25/ 16 RO/25/ 16

RK/27/ 5

RO/27/ 26RO/27/ 26RO/27/ 25RO/27/ 25RO/27/ 25

RO/27/ 24

RT5/ 9

Szafa RACK

RT4/ 10

RO/27/ 26

RO/28/ 6

RK/28/ 8 RK/28/ 8

RK/28/ 9

RO/28/ 38

RO/28/ 38

RK/28/ 10

RO/28/ 39

RO/28/ 39

RO/28/ 40

RK/28/ 11RO/28/ 40

RK/28/ 12

RO/28/ 41

RO/28/ 41

RO/28/ 42

RK/28/ 13

RO/28/ 42

RK/28/ 14

RO/28/ 43

RO/28/ 43

RO/28/ 41

RO/28/ 44

RK/28/ 15

RO/28/ 44

RO/28/ 45

RK/28/ 16

RO/28/ 45

RK/28/ 17RO/28/ 46

RO/28/ 46

RO/28/ 47

RK/28/ 18

RO/28/ 47

RO/28/ 48

RK/28/ 19

RO/28/ 48

RO/28/ 49

RK/28/ 20

RO/28/ 49

RO/28/ 50

RK/28/ 21

RO/28/ 50

RO/28/ 51

RK/28/ 22

RO/28/ 51 RO/28/ 52

RK/28/ 23

RO/28/ 52

RO/28/ 52

RO/28/ 53

RK/28/ 24

RO/28/ 53

RO/28/ 54

RK/28/ 25RO/28/ 54

RO/28/ 55

RK/28/ 26

RO/28/ 55

RO/28/ 56

RK/28/ 27

RO/28/ 56

RO/28/ 57

RK/28/ 28RO/28/ 57

RO/28/ 58

RK/28/ 29

RO/28/ 58

RO/28/ 59

RK/28/ 30

RO/28/ 59

RO/24/ 21

RK/24/ 6

RO/24/ 21

RO/24/ 22

RK/24/ 7

RO/24/ 22

RO/24/ 23

RK/24/ 8

RO/24/ 23

RO/24/ 24

RK/24/ 9

RO/24/ 24

RO/24/ 25

RK/24/ 10

RO/24/ 25

RO/24/ 26

RK/24/ 11

RO/24/ 26

RO/24/ 27

RK/24/ 12

RO/24/ 27

RO/24/ 28

RK/24/ 13

RO/24/ 28

RO/24/ 29

RK/24/ 14

RO/24/ 29

RO/24/ 30

RK/24/ 15

RO/24/ 30

RO/24/ 31

RK/24/ 16 RO/24/ 31

RO/24/ 32

RK/24/ 17

RO/24/ 32

RO/24/ 33

RK/24/ 18

RO/24/ 33

RO/24/ 34

RK/24/ 19

RO/24/ 34

RO/24/ 35

RK/24/ 20

RO/24/ 35

RO/24/ 36

RK/24/ 21

RO/24/ 36

RO/24/ 37

RK/24/ 22

RO/24/ 37

RO/24/ 38

RK/24/ 23

RO/24/ 39

RK/24/ 24

RO/24/ 39

RO/24/ 40 RK/24/ 25

RO/24/ 40

RO/24/ 41

RK/24/ 26

RO/24/ 41

RO/24/ 42

RK/24/ 27

RO/24/ 42

RO/24/ 43

RK/24/ 28

RO/24/ 43

RO/24/ 44

RK/24/ 29

RO/24/ 45

RK/24/ 30

RO/25/ 19

RO/25/ 20RO/25/ 20RO/27/ 27RO/27/ 27

RO/27/ 28

RO/27/ 29

RO/27/ 29

RO/28/ 60

RO/28/ 60

RO/28/ 60

RO/28/ 60

RO/21/ 36

RBMS P02/3

RT5/ 24

RO/24/ 5

RO/22/ 14

RL4/ 27

RL4/ 27 RL4/ 27

RT5/ 25 RT5/ 25 RT5/ 25

RT5/ 31

RT5/ 31
RT5/ 31RT5/ 32RT5/ 32RT5/ 32

RT5/ 33

RT5/ 33

RO/22/ 28

RO/22/ 28

2.4.11
Pom. gospodarcze
P=5.10 m²

RO/22/ 10

RG22/ 26

RG21/ 29

RG21/ 29

RG21/ 28

RG21/ 30

RGK/ 20

RO/28/ 61
RK/28/ 54

RO/28/ 61

RK/28/ 54
RO/28/ 61

RK/28/ 54

RO/28/ 62

RK/28/ 55

RO/28/ 62
RK/28/ 55

RK/28/ 55

RA

RT4/ 8

RT4/ 12
RT4/ 8

RO/22/ 33

RO/22/ 34

RO/21/ 31

RO/21/ 32

RO/21/ 36

RO/21/ 36

RO/21/ 39

RO/21/ 39

RO/21/ 45RO/21/ 45
RO/21/ 45

RO/21/ 43

RO/21/ 49

RO/21/ 48RO/21/ 47

RO/21/ 53

RO/28/ 64

RO/28/ 63RO/28/ 66

RO/28/ 67
RO/28/ 68

RO/28/ 69

RO/28/ 9

RO/28/ 70

RO/28/ 71

RO/28/ 73

RO/28/ 10

RO/28/ 77

Ścianka mobilna

SR

RL4/ 31
Sterownik rolet

Poziom1

RL4/ 31
Sterownik rolet

Poziom1

RT5/ 20
Sterownik rolet

Poziom2

RT5/ 21
Sterownik rolet

Poziom1

RT5/ 22

Centrala przewietrzania

SRRT5/ 22

Siłownik okna

RT5/ 22

Siłownik okna

SR

RL4/ 32

Siłownik okna

RL4/ 32

Siłownik okna

pp pp

RO/21/ 55

RO/21/ 55

Kontrola dostępu
RO/27/ 31

Kontrola dostępu
RO/27/ 31

Kontrola dostępu
RO/27/ 31

Kontrola dostępu
RO/27/ 31

Kontrola dostępu
RO/25/ 22

Kontrola dostępu
RO/25/ 22

Kontrola dostępu
RO/25/ 22

Kontrola dostępu
RO/22/ 38

Kontrola dostępu
RO/25/ 22

Kontrola dostępu
RO/24/ 46

Kontrola dostępu
RO/24/ 46

Kontrola dostępu
RO/22/ 38

Kontrola dostępu
RT1/ 14

Kontrola dostępu
RT1/ 14

Kontrola dostępu
RO/21/ 56

Kontrola dostępu
RO/21/ 56

Kontrola dostępu
RO/21/ 56

Kontrola dostępu
RT1/ 14

Kontrola dostępu
RT4/ 19

Kontrola dostępu
RT5/ 23Kontrola dostępu

RT5/ 23
Kontrola dostępu

RT5/ 23

Kontrola dostępu
RT5/ 23

Kontrola dostępu
RT5/ 23

Kontrola dostępu
RT5/ 23

Kontrola dostępu
RO/21/ 57

Kontrola dostępu
RO/21/ 57

Kontrola dostępu
RO/21/ 57

Kontrola dostępu
RO/28/ 78

Kontrola dostępu
RO/28/ 78

Kontrola dostępu
RO/28/ 78

Kontrola dostępu
RO/28/ 78

Kontrola dostępu
RO/28/ 78

Kontrola dostępu
RO/28/ 78

Kontrola dostępu
RO/28/ 78

Kontrola dostępu
RO/28/ 78

Kontrola dostępu
RO/24/ 47

Kontrola dostępu
RO/24/ 47

Kontrola dostępu
RO/24/ 47

Kontrola dostępu
RO/24/ 47

Kontrola dostępu
RO/24/ 47

Kontrola dostępu
RO/28/ 79

Kontrola dostępu
RO/28/ 79

Kontrola dostępu
RO/28/ 79

Kontrola dostępu
RO/28/ 79

Kontrola dostępu
RO/28/ 79

Kontrola dostępu
RO/28/ 79

Kontrola dostępu
RO/28/ 79

Kontrola dostępu
RG21/ 31

Kontrola dostępu
RO/28/ 79

Kontrola dostępu
RO/21/ 57

Kontrola dostępu
RT1/ 14

Kontrola dostępu
RO/21/ 38

Kontrola dostępu
RO/21/ 56

Kontrola dostępu
RO/21/ 56

Kontrola dostępu
RO/21/ 56

Kontrola dostępu
RO/21/ 56

Kontrola dostępu
RO/21/ 56

Kontrola dostępu
RO/21/ 56

Kontrola dostępu
RO/24/ 46

Kontrola dostępu
RO/22/ 38

RGK

Wentylator WT13
RBMS P02/4/ 9

RK/24/ 27

AG-1/6
RBMS P02/4/ 15

RPoż1/ 21 RPoż1/ 22

Pompa P15
RBMS P02/1/ 17

Pompa P16
RBMS P02/1/ 16

System PUC
RBMS P02/1/ 20

Stacja zmiekczania wody
RBMS P02/1/ 29

Urzadzenie DSA
RBMS P02/1/ 30

Urzadzenie dozujace
biocydy

RBMS P02/1/ 23

Pompa P9
RBMS P02/1/ 24

Pompa P8
RBMS P02/1/ 9

Pompa P3
RBMS P02/1/ 10

Pompa ciepła HP2
RBMS P02/1/ 6

Pompa P4
RBMS P02/1/ 12

Pompa P1
RBMS P02/1/ 11

Pompa P2
RBMS P02/1/ 13

Pompa ciepła HP1
RBMS P02/1/ 5

Urzadzenie uzupelniajace
glikol

RBMS P02/1/ 27

System PUC
RBMS P02/1/ 22

System OiAUW
RBMS P02/1/ 26

Pompa P10
RBMS P02/1/ 18

Pompa P7
RBMS P02/1/ 25

Pompa P6
RBMS P02/1/ 14

Pompa P11
RBMS P02/1/ 28

Pompa P5
RBMS P02/1/ 15

Pompa P14
RBMS P02/1/ 19

Pompa P13
RBMS P02/1/ 8

System PUC
RBMS P02/1/ 21

Pompa P12
RBMS P02/1/ 7

Wentylator WA1
RBMS P03/1/ 15

Wentylator WT22
RBMS P02/3/ 22

OPZ3  - zasialnie z TS
poza zakresem
opracowania

OPZ7  - zasialnie z TS
poza zakresem
opracowania

OPZ8  - zasialnie z TS
poza zakresem
opracowania

Tablica sterująca TS
RA/ 12

Tablica sterująca TS
RA/ 15

Tablica sterująca TS
RA/ 16

ODG2 - zasilanie z ZUP
poza zakresem

opracowania

Szafa zasilająco-sterująca
ZUP
RA/ 9

RGNN
RBK1

RBK2

siatka osłonowa
transformatora

RA/ 8
RA/ 7

Szynoprzewód AL 1250A

Szynoprzewód AL 1250A

Kable SN

Kable SN
Kable SN

RO/22/ 11

RPoż1/ 37

BC/21

Wentylator WT25
RBMS P02/3/ 8

RPoż1/ 43

Pompa CT centrali NG2
WG2

RBMS P02/4/ 13

Pompa GL centrali
NG2WG2

RBMS P02/4/ 8

RBMS P02/4/ 25

Szafa z zasilaczem
RPoż1/ 61

Zasilanie siłowników
RO/27/ 6

MSA
RPoż1/ 63

ZP6
RPoż1/ 43

Szafa z zasilaczem
RPoż1/ 63

Zasilanie siłowników
RO/28/ 100

ZP3
RPoż1/ 40

Zasilanie siłowników
RO/22/ 8

MSA
RPoż1/ 62

Szafa z zasilaczem
RPoż1/ 62

Zasilanie siłowników
RO/22/ 40

Zasilanie siłowników
RO/22/ 41

Zasilanie siłowników
RO/21/ 60

Szafa z zasilaczem
RPoż1/ 64

ZP2
RPoż1/ 39

Zasilanie siłowników
RBMS P02/4/ 25

Szafa z zasilaczem
RPoż1/ 98

Zasilanie siłowników
RT3/ 7

Zasilanie siłowników
RT1/ 15

Szafa z zasilaczem
RPoż1/ 69

Zasilanie siłowników
RBMS P02/1/ 33

Szafa z zasilaczem
RPoż1/ 70

RG21

rys. 304-MCN-3-IE-EL-RZ-XX-02-003

RO/21/ 64

rys. 304-MCN-3-IE-EL-RZ-XX-02-003

RL4/ 32
RL4/ 32

RL4/ 32 RL4/ 32

Monitor LED IPS 42"

RG21/ 35
RG21/ 36

RO/28/ 62

RK/28/ 54
RO/28/ 61

Monitor LED IPS 42"

RK/27/ 13

RK/28/ 56

RGK/ 22

RK/24/ 43

RPoż1/ 58

RO/22/ 7
RK/25/ 9

RK/22/ 7

RK/22/ 8

RT5/ 37Zasilanie siłowników
RT5/ 36

Zasilanie siłowników
RT5/ 35

RO/22/ 9

RPoż2

Zasilanie anteny radiowej
RPoż1/ 100

Zasilanie anteny radiowej
RPoż1/ 100

Zasilanie anteny radiowej
RPoż1/ 101

Zasilanie siłowników
RO/28/ 98

Zasilanie siłowników
RO/28/ 97

Zasilanie siłowników
RO/28/ 99

Zasilanie anteny radiowej
RPoż1/ 103

Zasilanie anteny radiowej
RPoż1/ 104

Centrala sterowania
nawadnianiem

RL4/ 34

RO/24/ 60
RO/24/ 61

RO/21/ 66
RO/21/ 65

RO/21/ 66
RO/21/ 65RO/28/ 101

RO/28/ 102

RL4/ 35 RL4/ 36

RL4/ 38RL4/ 37

Centrala przewietrzania
RO/24/ 63

Centrala przewietrzania
RO/28/ 104

Centrala przewietrzania
RO/28/ 104

RG21/ 28

RPoż1/ 97

Przycisk przewietrzania

Łącznik żaluzjowy

Łącznik żaluzjowy

RT1/ 17

RT1/ 17

RT1/ 17

RT1/ 18RT1/ 18

RT1/ 18

RBMS P02/1/ 34

RBMS P02/1/ 34

RBMS P02/1/ 34

RBMS P02/1/ 34

RH/ 15

RH/ 15

RH/ 15
RH/ 15

Kable grzejne sanitarne
RG21/ 15Sterownik rolet dachowychSterownik rolet dachowych

Sterownik rolet dachowychSterownik rolet dachowychSterownik rolet dachowych

Sterownik rolet dachowychSterownik rolet dachowychSterownik rolet dachowych
Sterownik rolet dachowychSterownik rolet dachowych

Sterownik rolet dachowychSterownik rolet dachowych
Sterownik rolet dachowychSterownik rolet dachowychSterownik rolet dachowych

Sterownik rolet dachowychSterownik rolet dachowych

Sterownik rolet dachowych

Sterownik rolet dachowychSterownik rolet dachowych

LEGENDA:

Rozdzielnica elektrycznaR

RGnn
Rozdzielnica główna budynku

Transformator suchy 

Pole rozdzielnicy SN
RSN

Szafa teleinformatyczna, RACK 19"IDF

Wyłącznik P.Poż budynku, wys. h=1,2m

Gniazdo wtykowe 2x230V, 16A/Z, IP20, wys. h=0,3m
,w pom. technicznych h=1,2m

Gniazdo wtykowe 2x230V, 16A/Z, IP44 wys. h=1,2m

Pion instalacji elektrycznych, teletechnicznych

Studzienka kablowa SK

A Puszka podłogowa 24-modułowa IP20, pokrywa 
do wypełnienia, 4x16A 230V DATA + 4xRJ45

B Puszka podłogowa 24-modułowa, pokrywa do 
wypełnienia, 2x16A 230V DATA + 2x16A 230V  
+ 4xRJ45

C Puszka podłogowa 24-modułowa IP66, pokrywa 
do wypełnienia, 4x16A 230V DATA + 2xRJ45

D Puszka podłogowa 24-modułowa IP55, pokrywa 
do wypełnienia, 2x16A 230V DATA + 2xRJ45 + 
2x16A 230V, tubus kablowy

R Puszka podłogowa 24-modułowa IP53, stal 
nierdzewna. Rewizyjna, pokrywa do wypełnienia, 
otwarcie przy pomocy narzędzi

2x

Gniazdo siłowe 32A 400V 3P+Z+N, IP20, wys. h=1,2m

Gniazdo siłowe 32A 400V 3P+Z+N, IP68, wys. h=1,2m

3

3

D Gniazdo wtykowe DATA 230V, 16A/Z, IP20, wys. h=0,3m

D2x 2x

na suficie

Gniazdo wtykowe 2xDATA 230V, 16A/Z, 
2x RJ45 IP20 montaż sufitowy

ZG
Zestaw gniazd 32A, 16A, 400V 3P+Z+N, 3x16A 230V,
16A/Z, IP44 z zabezpieczeniami, wys. h=1,2m 

1-faz

1-faz

3-faz

Przyłącze 1-faz z zapasem przewodu 2m
Przyłącze 1-faz zakończone puszką z listwą,
montaż przy urządzeniu

Przyłącze 3-faz zakończone puszką z listwą, 
montaż przy urządzeniu

Wyłącznik awaryjny pomieszczeń, wys. h=1,2m

Urządzenia branży mechanicznej, poza zkresem 
dostawy

TS
Urządzenia branży mechanicznej, poza zkresem 
dostawy

ZUP
Urządzenia branży mechanicznej, poza zkresem 
dostawy

Wentylatory, grzejniki, centrale: urządzenia branży 
mechanicznej, poza zkresem dostawy

Gniazda w jednej ramce, p/t, IP20, 2x16A 230V 
DATA + 2xRJ45 + 2x16A 230V, wys. h=0,3m 

Podejście z zapasem przewodu, 2x16A 230V + 
2xRJ45

Gniazda w jednej ramce, n/t, IP20, 2x16A 230V 
DATA + 2xRJ45, wys. h=0,3m

PEL1

PEL3

PEL4

PEL7

PEL8

PEL9

Gniazda w jednej ramce, p/t, IP44, 2x16A 230V 
DATA + 2xRJ45 + 2x16A 230V, wys. h=1,2m 

Gniazda w jednej ramce, p/t, IP20, 2x16A 230V 
DATA + 2xRJ45 + 2x16A 230V, zamykane na 
kluczyk, wys. h=0,3m

Gniazda w jednej ramce, p/t, IP20, 4x16A 230V 
DATA + 2xRJ45, wys. h=0,3m 

PEL10
Gniazda w jednej ramce, p/t, IP20, 2x16A 230V 
DATA + 2xRJ45 + HDMI, wys. h=0,3m

PEL11
Gniazda w jednej ramce, n/t, IP66, 4x16A 230V 
DATA + 2xRJ45, wys. h=1,2m 

Gniazda w puszce otwieranej, p/t, IP20, 2x16A 
230V + 2xRJ45, zamykane na kluczyk wys. h=0,3m

PEL2

Gniazda w jednej ramce, p/t, IP44, 16A 230V 
DATA + 2xRJ45 + 2x16A 230V, wys. h=1,2m

PEL5

Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z, IP67, wys. h=1,2m

PEL12
Gniazda w jednej ramce, p/t, IP20, 2x16A 230V 
DATA + 3xRJ45 + 2x16A 230V, wys. h=0,3m

SR
Zasilanie i sterowanie roletami

Przycisk przywołania sznurkowy systemu 
przyzywowego

Przycisk kasowania systemu przyzywowego

Lampka sygnalizacyjna przywołania systemu 
przyzywowego

Zasilacz systemu przyzywowego

Gniazdo siłowe 16A 400V 3P+Z+N, IP20, wys. h=1,2m

Gniazdo siłowe 16A 400V 3P+Z+N, IP68, wys. h=1,2m

3

3

32

32

E Puszka podłogowa 24-modułowa, pokrywa do 
wypełnienia, 4x16A 230V DATA + 4xRJ45 + 
2x16A 230V

Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z, IP20 n/t, wys. h=1,2m

Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z, IP44 n/t, wys. h=1,2m

Zestaw gniazd 16A, 400V 3P+Z+N, 2x16A 230V, 16A/Z,
IP44 z zabezpieczeniami, wys. h=1,2mZG2
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Małopolskie Centrum Nauki
Cogiteon

10.2019
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LB, DD

Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z
parkingiem podziemnym i naziemnym oraz z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem terenu

Projekt wykonawczy

Elektryczna

304-MCN-3-IE-EL-RZ-XX-02-002

Heinle, Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.o.

działki ew. nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284, 21/173 obręb nr 6 Nowa Huta, Kraków
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Plac Solny 4/2
50-060 Wrocław
tel. +48 71 37119600
fax +48 71 3719610
wroclaw@heinlewischerpartner.de
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30-003 Kraków
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