
K C.O.+C.W.U.

WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU - AKSONOMETRIA

KG4p 

RURA OSŁONOWA NA PRZEJŚCIU PRZEZ PRZEGRODĘ BUDOWLANĄ;
ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY DO GAZU;

PROJEKTOWANA INSTALACJA - WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH B/S O POŁĄCZENIACH 
SPAWANYCH LUB RUR I KSZTAŁTEK Cu O POŁĄCZENIACH ZACISKOWYCH;

KC.O.+C.W.U. - PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA - KONDENSACYJNY;     
KG4p - ISTNIEJĄCA KUCHNIA GAZOWA CZTEROPALNIKOWA.

LEGENDA

ISTNIEJĄCA INSTALACJA GAZU - NIE PODLEGA WYMIANIE;
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