
 

O P I S    P R Z E D M I O T U   Z A M Ó W I E N I A 

 

Przedmiotem zamówienia dostawa i montaż klimatyzatora  typu split  o mocy min. równej 3,5 
kW w pokoju 1403 Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Jednostkę wewnętrzną należy zamontować                    
w pokoju 1403, w którym zamontowane są policyjne urządzenia WŁiI. Jednostkę zewnętrzną należy 
zamontować na ścianie zewnętrznej dostępnej z dachu budynku, miejsce montażu zostanie wskazane 
przed rozpoczęciem prac. Przewody gazowe i zasilające prowadzić istniejącym przepustem na dach 
(konieczne jest powiększenie przepustu).  Do jednostki zew. należy doprowadzić zasilanie elektryczne 
z rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w korytarzu 14 piętra. W rozdzielni należy zamontować 
wyłącznik różnicowoprądowego z członem nadprądowym C16. Instalacje prowadzone po ścianach 
wewnętrznych należy zakryć korytkami PCV, w korytarzu w istniejącym suficie podwieszanym. 
Instalację odprowadzenia skroplin podłączyć do istniejącego żeliwnego kolanka instalacji kanalizacji 
sanitarnej, zlokalizowanej w pobliżu montażu jednostki wewnętrznej.  Wykonać pomiary szczelności 
układu, oraz sprawdzenie i pomiar 1 fazowego obwodu elektrycznego. Przez okres gwarancji tj. 3 lata 
należy prowadzić serwis klimatyzatora przynajmniej raz w roku. 

 


