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WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI - RZUT I PIĘTRA/ II PIĘTRA

 NAZWA OBIEKTU

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, 
CIEPŁEJ, CYRKULACJI                                          

- RZUT I PIĘTRA / II PIĘTRA 
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LEGENDA

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZIMNEJ WODA - RURA JEDNORODNA PP SDR 6 (PN20) ∅32x5,4mm, ∅25x4,2mm - PIONY P1, P3-P6 
PROJEKTOWANA INSTALACJA CYRKULACJI - RURA ZESPOLONA PP-R SDR 7.4 STABI GLASS ∅20x2,8mm 
PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY - RURA ZESPOLONA PP-R SDR 7.4 STABI GLASS ∅32x4,4mm, ∅25x3,2mm
ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY DN20mm 
P1-P6 - PROJEKTOWANE/(ISTNIEJĄCY PION - P2) ZASILAJĄCE INSTALACJE W LOKALACH MIESZKALNYCH
PROJEKTOWANY WODOMIERZ MIESZKANIOWY ZE ZDALNYM ODCZYTEM TYPU JS DN 15 mm


