
LEGENDA:
1. PRZEWÓD POWIETRZNO SPALINOWY Z BLACHY 
STALOWEJ KWASOODPORNEJ (SPS);
2. ZAKOŃCZENIE KOMINA - PARASOL;
3. KOLANO;
4. ODSKRAPLACZ;
5. PŁYTA KOMINOWA;
          WLOT POWIETRZA;
          WYLOT SPALIN.

pomieszczenie kuchni

WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU - SCHEMAT SPS
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3 4Odskropliny z kanału spalinowego odprowadzić 
grawitacyjnie do odpływów k.s. w pomieszczeniu łazienki. 
Instalecję odprowadzenia skroplin wykonac z rur i kształtek 
kanalizacyjnych PP dn 32 mm.

połać dachu
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pomieszczenie poddasza

strop pomieszczenia
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