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L.dz.DZP-291-3214-11-2:11../2021

Krakéw, dn. 0%.04.2021 r.

Do
Uczestnikéw postepowania

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. ,Budowa Kliniki Matych Zwierzat Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Weterynaryjnej, zlokalizowana na dziatce nr 470/11, Rzgska gmina Zabierzéw”,
nr zamowienia: DZP-291-3214/2020-11.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koftataja w Krakowie informuje, ze do zamawiajacego

wptynety wnioski wykonawcow dotyczace tresci specyfikacji warunkow zamowienia.
Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r . - Prawo zamdwien publicznych,
zamawiajacy udostepnia tres¢ wnioskow wraz z odpowiedziami.

y

Pytanie wykonawcy:

Zwracamy sig z pro$ba o jednoznaczne wskazanie $cian ktére nalezy wykoriczy¢ ptytami z okladzin
fornirowanych drewnianych oraz kamiennych. Opisy kart pomieszczen, rysunki, rozwiniecia $cian,
przedmiary — wzajemnie si¢ wykluczajg oraz sg nie spdjne. Zgodnie z karta opisowg np. w
pomieszczeniu D09 brak jest wykoriczenia Scian pfytami a ha rozwinigciu Sciany rys. A24 w pom.
D09 nalezy wykoriczy¢ jedng $ciane. Dodatkowo zgodnie z rozwinieciem $cian rys. A32 brak jest
widoku $ciany tylnie na ktérej réwniez nalezy wykona¢ okfadzine. Z udostepnionych rysunkéw oraz
opisow nie ma mozliwosci wyliczenia oktadzin $cian ptytami fornirowanymi. W zataczniku (zatacznik
nr. 1 do pytan) przesytamy rzut parteru z zaznaczonymi miejscami oktadzin $cian, ktére zostaty
przeanalizowane z opisami i rozwinigciami $cian. Prosimy o potwierdzenie miejsc montazu oktadzin
lub udostepnienie rzutu parteru z zaznaczonymi $cianami na ktérych nalezy wykonac w/w okladziny.
OdpowiedZ zamawiajacego:

Fornir kamienny wystepuje tylko na $cianie korytarza gtébwnego oraz pomieszczeniu D08, D09.
Nalezy wykona¢ zgodnie z rys ,A20” oraz ,A24". Brakujaca $ciane w D08 wykonaé tak jak na
rozwinigciu nr 12 - wyktadzina z forniru kamiennego. Brakujacg $ciane w D09 - nalezy wykonaé tak
samo jak sciane z rozwinigcia nr 14

Sciany w pomieszczen nr D01 i DO1A nalezy wykonaé doktadnie jak na rozwinieciu 2 do petngj
wysokosci wg rys A20 — odpowiedz juz udzielona.

Dodatkowo rysunek A32 uzupetniony o widok $ciany tylnej w zatgczeniu.

Pytanie wykonawcy:

Prosze o wyjasnienie zabudowy $cian i sufitow sal operacyjnych i pom. mycia chirurgéw. - czy ma
byc wykonana zabudowa $cian w salach E-13, E-14 oraz myjniach E15 i E19? - czy wysoko$é ww.
sal operacyjnych od podfogi do sufitu podwieszanego wynosi 3m? - jaka jest wysoko$¢é w pom.
mycia chirurgow? - czy na salach operacyjnych uwzgledni¢ nalezy ochrone RTG?, jesli tak, to jaka
grubosc ofowiu? - w materiatach opisowych na salach operacyjnych majg by¢ panele z grafika za
szktem, jesli tak to jaka ilos$¢ uwzgledni¢ (po np. 2 panele na $ciane)? - brak informacji o drzwiach
na sale operacyjne- czy otwierane recznie, czy automatycznie, okna?, ochrona RTG?. Drzwi EI30,
czy jest potrzebne?

Odpowiedz zamawiajacego:

Zabudowa panelowa ma byé wykonana w pomieszczeniach nr E9, E10, E11, E13, E14, E15, E16,
E17,E18, E19.

Wysokos¢ w swietle w wigkszosci pomieszczen 300 cm, na wysoko$¢ 250 cm w $wietle dla
pomieszczen higieniczno-sanitarnych i korytarzy.

Nalezy uwzgledni¢ ochrong RTG w rownowazniku blachy otowianej 1,5 mm.
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Grafika za szktem na minimum 2 panele na $ciane w salach operacyjnych.
Drzwi w calym obszarze sal operacyjnych, tych z zabudowa panelowa otwierane automatycznie
Drzwi do sal operacyjnych nie majg byé w wykonaniu ognioodpornym.

3. Pytanie wykonawcy:
W przedmiarze rob6t brak jest wyszczegdlnionych grzejnikéw stalowych z plaskag plyta czofowq.
Prosze o uzupetnienie przedmiaru robot
Odpowiedz zamawiajacego:
WYCENE OFERTOWA NALEZY WYKONAC NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

4. Pytanie wykonawcy:
Brak w przedmiarach robot wymiennika plytowego o mocy 353,3 kW. Czy wymiennik nalezy ujgc w
ofercie?
Odpowiedz zamawiajgcego:
TAKI WYMIENNIK WYSTEPUJE W PROJEKCIE, NALEZY TO UWZGLEDNIC W WYCENIE
OFERTOWEJ.

5. Pytanie wykonawcy:
W przedmiarach robdt jest 8 szt pomp obiegowych a wg schematu S2-09 jest 18 szt pomp. Prosze
o weryfikacje przedmiaréw
Odpowiedz zamawiajacego:
Nalezy wycenic¢ ilo$¢ pomp zgodnie z projektem wykonawczym.

6. Pytanie wykonawcy:
W przedmiarach robdt sq zawory tréjdrogowe dn 50 i dn 40, wg schematu sg zawory tréjdrogowe
dn 15, 25i 32. Prosze o weryfikacje przedmiarow
Odpowiedz zamawiajacego:
Nalezy wyceni¢ zawory zgodnie z projektem wykonawczym.

7. Pytanie wykonawcy:
Brak w przedmiarach zaworéw zwrotnych ktére sg pokazane na schemacie S2-09. Proszg o
weryfikacje przedmiaréw
Odpowiedz zamawiajgcego:
Nalezy wyceni¢ zawory zgodnie z projektem wykonawczym.

8. Pytanie wykonawcy:
Brak w przedmiarze zaworéw odcinajgcych dn 100. Prosze o weryfikacje przedmiaru robot
Odpowiedz zamawiajacego:
Nalezy wyceni¢ zawory zgodnie z projektem wykonawczym.

9. Pytanie wykonawcy:
W przedmiarze robot jest zawor trojdrogowy dn 80, na schemacie S2 -09 brak jest takiego zaworu.
Prosze o weryfikacje przedmiaru
Odpowiedz zamawiajacego:
Nalezy wyceni¢ zawory zgodnie z projektem wykonawczym.

10. Pytanie wykonawcy:
Prosze o informacje w jakiej technologii nalezy wykonac instalacje CO CT w obrebie kottowni. Brak
jets informacji w opisie projektu i przedmiarach. Prosze o weryfikacje przedmiaréw.
Odpowiedz zamawiajgcego:
TE INFORMACJE SA ZAWARTE W RYSUNKACH PW INSTALACJE GAZU - SCHEMAT
KOTLOWNI RYS. NR S4-03.

11. Pytanie wykonawcy:
Wg przedmiaréw jest 7 szt manometrow a wg schematu S2-09 jest 20 szt. Prosze o weryfikacje
przedmiaréw robot
Odpowiedz zamawiajgcego:
Nalezy wyceni¢ manometry zgodnie z projektem wykonawczym.
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Pytanie wykonawcy:

Wg przedmiaréw jest 7 szt termometréw a wg schematu S2-09 jest 19 szt. Prosze o weryfikacje
przedmiaru robot

Odpowiedz zamawiajacego:

Nalezy wyceni¢ termometry zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o podanie wymaganego réwnowaznika ofowiu dla szkta w oknie O3.
Odpowiedz zamawiajgcego:

1,5 mm blachy otowianej.

Pytanie wykonawcy:

W projekcie pojawiaja sie niezgodno$ci pomiedzy np. rzutem, zestawieniem stolarki a opisem w
szczegotowym opisie robot, sytuacja dotyczy np. drzwi D2a, prosimy o wyjasnienie jakie drzwi maja
by¢ zastosowane, aluminiowe czy drewniane?

Odpowiedz zamawiajacego:

Zgodnie z rysunkiem zestawczym stolarki drzwi D2a to drzwi drewniane z o$cieznica drewniana.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o wskazanie referencyjnego producenta drzwi wewnetrznych.
Odpowiedz zamawiajacego:

Nalezy w doborze producenta kierowac sie wymaganiami opisanymi w projekcie.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o udzielenie odnos$nie lamp sal operacyjnych:

a) Czy zamawiajacy dopusci lampe z iloscig 84 diod LED?

b) Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe z regulacjg Srednicy pola operacyjnego w
zakresie 21cm-35cm ?

¢) Czy zamawiajgcy dopusci do zaoferowania lampe z wgtebnoscig o$wietlenia L1+L2 20 % = 103
cm

d) Czy zamawiajgcy dopusci do zaoferowania lampe o $rednicy czaszy 520mm oraz grubosci
98mm?

e) Czy zamawiajgcy dopudci do zaoferowania lampe posiadajacq dotykowy panel bez
wyswietlacza?

Odpowiedz zamawiajacego:

Lampy sal operacyjnych nie sg objete tym przetargiem.

Pytanie wykonawcy:

Szafy rack czy musza posiadac te wymiary, ktore sq w zataczniku o nazwie ET1 schemat TLT?
Odpowiedz zamawiajacego:

Szafy muszg zmiesci¢ zaprojektowana aparature oraz mie¢ min. 30 % rezerwy. Informacja rowniez
w odpowiedziach z dnia 01.04.2021 .

Pytanie wykonawcy:

System KD czy na kazde drzwi ma przypadac 1 centralka czy na dany segment?

Odpowiedz zamawiajacego:

Kazdy segment ma swoj oddzielny sterownik MC-16-PAC-16. Jeden kontroler PSD4D moze
kontrolowac do 4 drzwi. Instalacje nalezy wykonac zgodnie ze schematem ET2a.

Pytanie wykonawcy:

Pytanie odnos$nie LPD i GPD, czy zawarte w zalgczniku o nazwie urzgdzenia aktywne, sq narzucone
odgornie i maja by¢ te same czy mozna tutaj ewentualnie da¢ zamienniki.

Odpowiedz zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza zamienniki o parametrach nie gorszych niz okres$lone w projekcie, oraz
muszg one mie¢ mozliwo$¢ spigcia w Virtual Chasiss z kampusem Uniwersytetu Rolniczego w
Krakowie z urzadzeniami firmy Juniper. Informacja réwniez w odpowiedziach z dnia 01.04.2021 r.
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20. Pytanie wykonawcy:
System ppoz prosze o uscislenie oraz dodatkowo rozpisanie jakie czujki w jakich iloSciach majg sie
Znalez¢?
Odpowiedz zamawiajacego:
Wszystko jest pokazane na planie SSP rys. E 7 i Schemacie SSP rys. E 8.

21. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o informacje dotyczgca kontroleréw kontroli dostepu — na rysunku ,ET2a schemat KD w
RACS5 24122020" zostaly naniesione kontrolery MC16-PAC, natomiast w ,opis PW-E1. w.C
3122020" kontrolery MC16-AZC. Ktére kontrolery majg zostac zainstalowane?
Odpowiedz zamawiajacego:
Nalezy przyjac¢ kontrolery MC16-PAC.

22, Pytanie wykonawcy:
lle kart zblizeniowych ma by¢ dostarczonych do systemu kontroli dostepu? Czy majg by¢ one
spersonalizowane?
Odpowiedz zamawiajgcego:
Nalezy dostarczyc¢ 50 sztuk kart zblizeniowych. Karty nalezy spersonalizowac na etapie oddawania
budynku do eksploatacji.

23. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o informacje, ktéry program zarzgdzajgcy do systemu RACS 5 jest przewidziany: darmowy
VISO ST czy ptatne VISO EX?
Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajgcy dopuszcza kazdy program darmowy obstugujgcy system kontroli dostepu pod
warunkiem zachowania petnej integracji z istniejacym na UR systemem RACS5.

24. Pytanie wykonawcy:
W dostarczonym Przedmiarze robot (segment E — poz. 71) znajdufe sie pozycja — ,Kompleksowy
system integracji i zarzadzania w obrebie sal operacyjnych”, natomiast brak jest specyfikacji w
Dokumentacji Przetargowej. Czy dostawa systemu jest objeta przetargiem?
Odpowiedz zamawiajacego:
Kompleksowy system integracji i zarzadzania w obrebie sal operacyjnych jest poza aktualnym
postepowaniem przetargowym. Na tym etapie nalezy przyja¢c w wycenie zasilanie wypustow
zakonczonych puszka i gniazd wedtug projektu elektrycznego oraz rownolegte do tych przewodow
rurarze dla przewodow komunikacyjnych zakofnczone ponad sufitem podwieszonym dla
pozniejszego systemu integraciji i zarzgdzania w obrebie sal operacyjnych.

25. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o odpowiedZ: czy Inwestor dopuszcza zmiane pokrycia dachowego z blachy tytan-cynk na
blache stalowg?
Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmianeg pokrycia dachowego.

26. Pytanie wykonawcy:
Instalacje sanitarne C.O. i C.T.
W przedmiarze instalacji C.O. i C.T. jest fgcznie 7 pomp obiegowych. Z dokumentacji wynika, ze
tgcznie nalezy zamontowaé 18 pomp obiegowych na rozdzielaczu C.O. i C.T. Prosimy o
uzupetnienie.
Odpowiedz zamawiajacego:
Wycene ofertowg nalezy wykonac na podstawie projektéw wykonawczych instalacji C.O.i C.T.

27. Pytanie wykonawcy:
Dot. odpowiedzi z dnia 02.04.2021, pyt. nr 16: Instalacja gazéw medycznych w budynku Kliniki
Matych Zwierzat UCMW zostala zaprojektowana przez P. A. Komisarza z zalozeniami, ze bedzie
wykorzystywana wylacznie do leczenia i wspomagania leczenia zwierzat, a nie ludzi, a co za tym
idzie nie musi spetnia¢ normy PN EN ISO 7396-1 "Systemy rurociggowe do gazéw medycznych”,
co zostafo wyraZznie opisane w branzowym projekcie wykonawczym instalacji gazéw medycznych
dla w/w obiektu. Poza tym Zrodfa zasilania gazéw medycznych zgodnie z projektem nie spefniajg
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w/w normy, poniewaz posiadajg dwa niezalezne zrédta zasilania (podstawowe i rezerwowe). Jesli
przedmiotowa instalacja miataby spetnia¢ w/w norme Zrédta zasilania musialyby sig sktadac z trzech
niezaleznych Z2rodet (podstawowe, rezerwowe i awaryjne). Odpowied? Zamawiajgcego, Ze
instalacja gazow medycznych jednak musi spefnia¢ w/w norme jest sprzeczna z zatozeniami
projektowymi. Prosimy o wyjasnienie i sprostowanie w/w odpowiedzi.

Odpowiedz zamawiajgcego:

Instalacje gazow medycznych nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym z
uwzglednieniem norm wymienionych w tym projekcie, przy dwoch niezaleznych zrédtach:
podstawowym i rezerwowym.

28. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o potwierdzenie, ze w budynku kliniki nie wystepujg drzwi drewniane z oscieznica
drewniana, a wszystkie typy drzwi tak opisane w zestawieniu stolarki np. D1A, D2A, D3A nalezy
wycenic jako drzwi laminowane z oScieznica aluminiowa. Nadmieni¢ nalezy, ze opis techniczny nie
uwzglednia drzwi drewnianych, takie drzwi wystepuja wytacznie w zestawieniu stolarki. Drzwi o
oznaczeniach jak dla drzwi drewnianych zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego,
w czesci opisowej wykoniczern (tabela) zostaly réwniez opisane jako drzwi laminowane z o$cieznicg
aluminiowa.
Odpowiedz zamawiajgcego:
Drzwi nalezy wyceni¢ zgodnie z rysunkiem zestawczym stolarki drzwi A18. Drzwi D1a, D2a, D3a,
D4b, D5a, D6 to drzwi drewniane z oscieznica drewniana.

Powyzsze stanowi integralng czes¢ specyfikacji warunkéw zamoéwienia.
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