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Dopuszcza się zastosowanie przewódów 
Uwaga! 

typu YDY/YKY w przypadkach:
- Przewód przebiega poza drogami ewakuacyjnymi 
- Przewód ułożony jest pod tynkiem lub w posadzce
- Trasa w ciągu drogi ewakuacyjnej biegnie w rurze 
   lub kanale o wytrzymałości pożarowej EI60.  

K1
3Z/230V
40A

EKS
Sterowanie z systemu SSP
wyłaczenie wentylacji
"Sterowanie przerwą"

F17

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚĆI 
POMIESZCZEŃ SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB 
OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEŃ W TURAWIE.
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