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(w tym utwardzonego)

  Beton B30  (C25/30)
  Stal RB500W
  Otulina  dolna cnom =85 mm
  Otulina górna i boczna cnom =50 mm
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chudy beton C8/10/ gr.10cm
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Skala:Nr rysunku:Data:
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Województwo Mazowieckie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Treść rysynku:

Ostatnia modyfikacja:
Data rozpoczęcia projektu:

Nazwa inwestycji:

Lokalizacja inwestycji:

Inwestor

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37    61-512 Poznań    tel/fax 61 224 81 20

biuro@gpvt.pl

Sprawdzający:

Projektanci:
mgr inż. Dariusz Ziółkowski upr.nr WAM/0059/PWOK/05

mgr inż. Kamil Szotowicz upr.nr LUB/0104/PWOK/13

Opracowanie:

dz. nr 8, ob. 0021
ul. Elektroniczna 4a, 05-500 Piaseczno

Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego

KONSTRUKCJA

Branża: KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY

27.02.23

KONSTRUKCJA

K 1.8

Fundamenty pod urządzenia zewnętrzne

Przekrój - schemat
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