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WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT LOKALU

korytarz
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ul. Sieradzka

KCO
+CWU

CV22 500X500
735W N6

CV22 600X900
1538W N7

CV22 600X900
1538W N7

SAC 1105 
569W N3

CV11 600X500
509W N2

PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - ZASILANIE RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4
PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - POWRÓT RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4
RURA OSŁONOWA NA PRZEJŚCIU PRZEZ PRZEGRODĘ
KCO+CWU - PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA

CV22 600/500 855W - GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY DOLNOZASILANY Z BLOKIEM ZAWOROWYM PROSTYM ODCINAJĄCYM
GRZEJNIK DOPOSAŻYĆ W GŁOWICE TERMOSTATYCZNE Z WBUDOWANYM 
ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM                          
SAC 1105 569W - GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY (NA OBEJŚCIACH) Z ZAWOREM STOPOWYM


