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Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
                                   INFRASTRUKTURA STUN

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Dane

	1.
	Przedmiot zamówienia 
	,,Montaż urządzeń klimatyzacyjnych 
w kontenerach – Obozowisko Karliki”

	2.
	Ilość
	110 kpl.

	3.
	CPV
	45331220-4

	4.
	Inne normy
	Prawo budowlane poz.1333; Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  z dnia 15.05.2015 roku(Dz.U.2020,2065 t.j.).

	5.
	Oferty częściowe (zadania)
	Nie dotyczy

	6.
	Oferty równoważne
	Nie dotyczy 

	7.
	Wymogi techniczne
	standardy techniczne, DTR urządzenia

	8.
	Usługi dodatkowe
	Nie dotyczy



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiot i zakres usługi :                     
· Montaż: klimatyzatora typ split w ilości 110 kpl. 
· wykonanie niezbędnych robót, w tym związane z trwałym mocowaniem jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, prowadzeniem przewodów, a także wykonanie badań, pomiarów i sprawdzenia instalacji klimatyzacyjnej 
i instalacji elektrycznej – poświadczone protokółem skuteczności zerowania
· uruchomienie i uzyskanie wymaganych parametrów
                                                
1.2   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót   
         tymczasowych:

· posprzątanie miejsc montażu (sprzątniecie terenu przyległego, sprzątniecie po robotach – doprowadzenie miejsca montażu do stanu pierwotnego)

1.3  Szczegółowy wykaz klimatyzatorów i miejsc montażu

· klimatyzator Rotenso RONI W R35W -  jednostka zew.  szt.100;
w kontenerze mieszkalnym – Obozowisko Karliki
· klimatyzator RED-RING KOMPAKT - kompakt, okienny szt.10;
w kontenerze sanitarnym – Obozowisko Karliki
              
Zamawiający (Przedstawiciel Sekcji Obsługi Infrastruktury) określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu wojskowego.
       
1.4   Organizacja wykonania usługi :

Wykonawca ma zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót,
 w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Przed przystąpieniem do realizacji zadania przedstawi wykaz zespołów roboczych, 
ich kwalifikacje wraz ze wskazanie osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. Liczba i rodzaje środków transportu, muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej oraz wskazaniami Zamawiającego.


1.4.1. Zabezpieczenie interesu osób trzecich:

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z przestrzeganiem przepisów
w bhp dla tego rodzaju robót oraz pod nadzorem osoby uprawnionej a realizowane 
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 700  do 1530, piątek  od 700  do 1300.
W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, oraz przystąpi na własny koszt do naprawy i odtworzenia sprawności uszkodzonej infrastruktury. Sposób naprawy 
i odtworzenia sprawności zostanie dokonany po uzgodnieniu z Zamawiającym, a stan instalacji nie może być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.


1.4.2. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Wykonawca dostarczy na miejsca montażu i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie 
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w koszty ogólne Wykonawcy.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać 
w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

1.4.3. Warunki dotyczące organizacji ruchu:

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i dostosowania się 
do obowiązujących na terenie Kompleksu Wojskowego planu organizacji ruchu.


1.5. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia:


45331000 – 6 –  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45331220 – 4 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 
i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi 
w harmonogramie robót.
	Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny 
z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 


3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

3.1.  Roboty powinny być wykonane z należytą starannością, zgodnie z wiedzą techniczną, przepisami BHP oraz odpowiadać założonej jakości.
3.2. Wszystkie prace  wykonywać należy z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm, przepisów, wiedzy technicznej zwracając szczególną uwagę na jakość i estetykę wykonywanych prac.
3.3. Klimatyzatory należy montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzeń. 
3.4. Do każdego zamontowanego klimatyzatora Wykonawca sporządzi protokół odbioru załącznik 3a.
4. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
4.1. Wykonawca zgłosi, Zamawiającemu gotowość do odbioru oraz komplet dokumentów wymaganych przepisami i niniejszej specyfikacji.
4.2. [bookmark: _GoBack]Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie złożonej oferty.   
5. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. Poświadczenia uprawnień do wykonywania okrślonej działalności objętej przedmiotem zamówienia o którym mowa w art. 29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dn. 15.05.2015 roku (DZ.U. 2020,2065 t.j.).
2. Autoryzację firmy Rotenso do montażu klimatyzatorów.
3. Kserokopii ważnych śiadectw kwalifikacyjnych grupy 1 serii E i D do 1 kV w tym do wykonania prac kontrolno-pomiarowych (min. 1 osoba w grupie pomiarowej).

Strona 1 z 3



	Strona 4

