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0.4 P
okój nauczycielski-1-1

Lcałk=94,3 m
Φ

H
=717 W

[250 m
m

]
18,3 m

²

0.5 P
om

.socj.-1-1

Lcałk=39,4 m
Φ

H
=161 W

350 m
m

6,1 m
²

0.3 S
zatnia-1-1

Lcałk=63,5 m
Φ

H
=233 W

[100 m
m

]
4,7 m

²

0.17a S
zatnia m

ęska-1-1

Lcałk=79,0 m
Φ

H
=258 W

[100 m
m

]
7,1 m

²

0.18a S
zatnia dam

ska-1-1

Lcałk=66,6 m
Φ

H
=164 W

[100 m
m

]
5,7 m

²

0.23 M
agazyn-1-1

Lcałk=42,4 m
Φ

H
=307 W

350 m
m

11,7 m
²

0.17b U
m

yw
alnia m

ęska-1-1

Lcałk=96,7 m
Φ

H
=312 W

[100 m
m

]
8,6 m

²

0.18b U
m

yw
.dam

ska-1-1

Lcałk=83,6 m
Φ

H
=244 W

[100 m
m

]
6,9 m

²

0.8b W
C

 m
ęski-1-1

Lcałk=39,0 m
Φ

H
=221 W

[300 m
m

]
7,5 m

²
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0.10a S
ala w

iertn.ekspl./egz-1-2

Lcałk=82,3 m
Φ

H
=843 W

350 m
m

27,4 m
²

0.10a S
ala w

iertn.ekspl./egz-1-1

Lcałk=81,4 m
Φ

H
=691 W

350 m
m

23,0 m
²

0.9a S
ala konferencyjno-w

ykładow
a 1-1-1

Lcałk=64,3 m
Φ

H
=545 W

[300 m
m

]
15,9 m

²

0.9a S
ala konferencyjno-w

ykładow
a 1-1-2

Lcałk=64,8 m
Φ

H
=562 W

[300 m
m

]
16,3 m

²

0.10b S
ala w

iertn.ekspl./Egzam
inacyjna-1-1

Lcałk=51,1 m
Φ

H
=321 W

350 m
m

12,2 m
²

0.10b S
ala w

iertn.ekspl./Egzam
inacyjna-1-2

Lcałk=51,2 m
Φ

H
=330 W

350 m
m

12,5 m
²

0.12 Laboratorium
 geologiczne-1-2

Lcałk=94,5 m
Φ

H
=711 W

350 m
m

23,6 m
²

0.12 Laboratorium
 geologiczne-1-1

Lcałk=95,7 m
Φ

H
=940 W

350 m
m

30,4 m
²

0.7a P
rzedsionek-1-1

Lcałk=37,8 m
Φ

H
=188 W

[300 m
m

]
6,4 m

²

0.9b S
ala konfer-w

ykł 2-1-2

Lcałk=67,2 m
Φ

H
=499 W

350 m
m

16,5 m
²

0.9b S
ala konfer-w

ykł 2-1-1

Lcałk=67,1 m
Φ

H
=415 W

350 m
m

15,7 m
²

0.21 H
ala w

arsztatow
a-2-1

Lcałk=49,3 m
Φ

H
=348 W

350 m
m

13,6 m
²

0.21 H
ala w

arsztatow
a-1-1

Lcałk=58,1 m
Φ

H
=346 W

350 m
m

13,6 m
²

0.21 H
ala w

arsztatow
a-3-2

Lcałk=87,9 m
Φ

H
=797 W

350 m
m

27,5 m
²

0.21 H
ala w

arsztatow
a-3-1

Lcałk=87,6 m
Φ

H
=862 W

350 m
m

29,4 m
²
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²
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0.9b S
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