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- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe, dopuszczalna jest zamiana na wyroby 
równoważne o parametrach równoważności określonych w  "zestawieniu"  (opisie) parametrów 
równoważności proj. wyrobow, które powinny spełniać oferowane rozwiązania równoważne
- w rozdzielnicy, przewody N podłączyć do zacisków szyny rozdzielczej N, przewody PE podłączyć do 
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- przewody fazowe zasialnia poszczególnych odbiorników połaczyć z zabezpieczeniami poprzez 
adresowalną listwe łączeniową typu ZUG
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Schemat rozdzielnicy RG

dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin, 
gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie 

mgr inż. arch. Wojciech Gąsiorek    nr upr. WKP/0392/PWOE/12

mgr inż. Krzysztof Just       nr upr. WKP/0175/POOE/09

Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach 
wraz z niezbędną infrastrukturą
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