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ul. Stefana Żeromskiego

MODUŁ C.W.U. - SCHEMAT ELEKTRYCZNY - RZUT PIWNICY

Rwc-istniejąca tablica rozdzielcza węzła c.o. 1 fazowa
Rcwu-projektowana tablica rozdzielcza modułu c.w.u. 1 fazowa
YDY 3x2,5 GN 230V - gnizado bryzgoszczelne
OWY 3x1,0 PCc.w.u. - pompa cyrkulacyjna c.w.u.
OWY 4x1,0 SZR c.w.u. - siłownik zaworu regulacyjnego c.w.u.

OWY 4x1,0 ZR c.w.u. - zawór regulacyjny c.w.u.

OWY 2x1,0 CT w inst. - czujnik temp. wody instalacyjnej
OWY 2x1,0 CT z - czujnik temperatury zasilania
OWY 2x1,0 CT p - czujnik temperatury powrotu

OWY 2x1,0 REG. W - regulator węzła
OWY 2x1,0 PC z - przetwornik ciśnienia zasilanie
OWY 2x1,0 PC p - przetwornik ciśnienia powrót

pręt stalowy 16x3000 mm
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