
-2,40

-1,40

+1,40

+4,20

+7,00

+11,20

-2,40

±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

+11,20

-2,40

-1,40

+1,40

+4,20

+7,00

+11,20

-2,40

±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

+11,20

116

Φ=541 W
S-130/I
[4 el]

20 °C
6,50  

216

Φ=828 W
S-130/IV

[7 el]

20 °C
2,00  

11

11

014

Φ=2686 W
S-130/I
[26 el]

20 °C
7,00  

114

Φ=532 W
S-130/I
[6 el]

20 °C
1,50  

214

Φ=689 W
S-130/I
[8 el]

20 °C
2,00  

9

9

kl. 8 IIp

Φ=761 W
S-130/I
[8 el]

16 °C
2,00  

kl. 8 Ip

Φ=478 W
S-130/I
[14 el]

16 °C
1,00  

215

Φ=725 W
S-130/I
[9 el]

20 °C
2,00  

115

Φ=448 W
S-130/I
[5 el]

20 °C
1,50  

1
Φ=1000 W

24 °C

10

10

119

Φ=685 W
S-130/I
[6 el]

20 °C
3,50  

219

Φ=828 W
S-130/I
[7 el]

20 °C
4,50  

12

12

021

Φ=2117 W
GŻ2-2

[4000 mm]

20 °C
3,50  

121

Φ=521 W
AL_550_100

[5 el]

20 °C
1,50  

221

Φ=674 W
S-130/I
[8 el]

20 °C
2,00  

14

14

kl. 10 IIp

Φ=761 W
S-130/I
[8 el]

16 °C
2,50  

kl. 10 Ip

Φ=458 W
S-130/I
[14 el]

16 °C
1,00  

220

Φ=726 W
S-130/I
[8 el]

20 °C
2,50  

120

Φ=451 W
S-130/I
[5 el]

20 °C
1,50  

1
Φ=1000 W

24 °C

13

13

1
Φ=1000 W

24 °C

15

15

022

Φ=1437 W
GŻ2-2

[2000 mm]

20 °C
3,50  

124

Φ=261 W
S-130/I
[4 el]

20 °C
122

Φ=841 W
S-130/I
[8 el]

20 °C
1,00  3,50  

224

Φ=415 W
S-130/IV

[5 el]

20 °C
222

Φ=1096 W
S-130/IV

[9 el]

20 °C
1,00  2,50  

16

16

018

Φ=221 W
S-130/IV

[5 el]

20 °C
1,00  

klatka 8
klatka 10

OBIEKT

TEMAT     
RYSUNKU

AUTOR

Piony instalacji centralnego ogrzewania  - nr 9-16

mgr inż. Magdalena Żydzik 
upr. SKL/5351/POOS/14

Skala

1:100

Nr rys.

6

TEMAT

INWESTOR

Data

07-2018
Podpis

STADIUM

PW
INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik

44-105 GLIWICE, ul. Śląska 16, tel. 503-107-104

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy 
ul. Piastów 8-10 w Jastrzębiu Zdroju

P.W. Modernizacji Instalacji centralnego ogrzewania 

Budynek mieszkalny przy 
ul. Piastów 8-10 w Jastrzębiu Zdroju


