Załącznik nr 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY 

Część  nr 1 – Akcelerator Radixact X
Producent  Accuray Inc.
	      Lp.
	Nazwa urządzenia

Typ, Nr seryjny
	Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach)
	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania*
	Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy*

	1.


	Akcelerator Radixact X sn.: 4010583 z wyposażeniem dodatkowym: TomoElectrometer  sn.: L230128, komora Ionization Chamber A17CT sn.: XAE22920, komora Exradin Ionization Chamber A1SL sn.: XW231081, komora Exradin Ionization Chamber A1SL sn.: XW221995, Epson skaner 12000XL sn.: X2WH005080, Analizator pola 2D fantom wodny + TomoScanner sn.: K230942, kompresor Atlas Copco
	36


	
	

	2.
	Rozszerzenie funkcjonalności systemu Akceleratora Radixact X sn.: 4010583 o opcje ClearRT i Synchrony – umowa obowiązuje w drugim i trzecim roku trwania kontraktu serwisowego
	24
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:


	


           *- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy części nr 1:

1. W zakresie przeglądów okresowych:

1.1.  Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością cztery przeglądy urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (certyfikat oraz odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

1.2.  Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

1.3.  Harmonogram przeglądów – uzgodniony z  Zamawiającym;

1.4.  Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

1.5.  Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych niezbędnych do wykonania zamówienia;
1.6.  Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

1.7. Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

1.8. Inspekcja zużycia części;

1.9. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

1.10. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

1.11. Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego; 

2. W zakresie zdalnego dostępu :

2.1. Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do monitorowania parametrów pracy urządzenia objętych kontraktem;

2.2. Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do diagnostyki, regulacji i naprawy urządzenia;

2.3. Konfiguracja węzłów DICOM według zapotrzebowania;

2.4. Utrzymanie infrastruktury systemu zdalnego dostępu;

3. W zakresie naprawy:

3.1. Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia,  w ramach wynagrodzenia za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne) oraz uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii;

3.2. Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;
3.3. Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

3.4. Czas interwencji maksymalnie do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia;

3.5. Czas naprawy wynosi maksymalnie  5 dni roboczych liczonych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

3.6. W przypadku konieczności  zamówienia i sprowadzenia części, naprawa powinna być wykonana w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;
3.7. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

3.8. Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

4. W zakresie modyfikacji:

4.1. Wykonanie zleconych przez producenta modyfikacji zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia;

4.2. Wykonanie zleconych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego;

4.3. Wykonanie modernizacji komponentów urządzenia w związku z zakończeniem dla nich wsparcia technicznego.

5. W zakresie części zamiennych :

5.1. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

5.2. Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę  części zamiennych, także komponentów specjalnych, w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów  uległy całkowitemu  zużyciu i stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

5.3. Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze oryginalne i fabrycznie nowe  części zamienne.
5.4. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  komponentów niezbędnych do przeprowadzania modyfikacji.

6. Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 - KOSZTORYS OFERTOWY 

Część  nr 2 – Drzwi osłonowe obrotowe

Producent  Radpro Sp. z o.o.

	      Lp.
	Nazwa urządzenia

Typ, Nr seryjny
	Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach)
	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania*
	Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy*

	1.


	Drzwi osłonowe obrotowe DO_RP_04
	36


	
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:


	


           *- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy części nr 2:

1. W zakresie przeglądów okresowych:

1.1. Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

1.2. Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń zawarte w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;
1.3. Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;
1.4. Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;
1.5. Inspekcja zużycia części;

1.6.  Smarowanie ruchomych części mechanicznych;

1.7.  Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

1.8.  Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego;

1.9.  Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym). Dokument powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego
2. W zakresie napraw :

2.1. Diagnostyka, regulacje oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów  i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii;

2.2. Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.);

2.3. Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę

2.4. Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia;

2.5.  Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

2.6.  W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy.

2.7. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;
3. W zakresie części zamiennych :

3.1. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

3.2. Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji; 
3.3. Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze oryginalne i fabrycznie nowe części zamienne.
4. Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.3 - KOSZTORYS OFERTOWY 

Część  nr 3 – Urządzenia wentylacyjne akceleratora Radixact X

	      Lp.
	Nazwa urządzenia

Typ, Nr seryjny
	Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach)
	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania*
	Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy*

	1.


	Urządzenia wentylacyjne akceleratora Radixact X sn.:4010583


	36


	
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:


	


           *- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Szczegółowe zestawienie urządzeń:

1. Centrala wentylacyjna nawiewna z odzyskiem glikolowym CLIMA-GOLD OPTIMA – NW-CZP- CHw nr C9915/23

2. Centrala wyciągowa CLIMA-GOLD

3. Automatyka zasilająco-sterownicza wentylacyjnej centrali

4. Nawilżacz powietrza Condair EL8 nr 1277632

5. Agregat wody lodowej DAIKIN EWAA016DAW1P nr 1200204

6. Klimatyzator kanałowy FUJITSU AOYG45KBTB nr T005458

7. Klimatyzator kanałowy FUJITSU AOYG45KBTB nr T006860

8. Klimatyzator FUJITSU AOYG07KMCC E026250

9. Klimatyzator FUJITSU AOYG07KMCC E026063

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy części nr 3:

1. W zakresie przeglądów okresowych:

1.1. Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością cztery przeglądy urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);
1.1.1. Przegląd central wentylacyjno – klimatyzacyjnych:
- wykonywanie przeglądu centrali;

- sprawdzenie stanu filtrów powietrza w centralach i w razie potrzeby wymiana;

- czyszczenie i dezynfekcja centrali;

- sprawdzenie stanu łożysk silników i wentylatorów;

- sprawdzenie poboru prądów silników wentylatorów, kontrola pracy;

- sprawdzenie funkcjonowania układów , regulacja układów i elementów automatyki;

- sprawdzenie połączeń elektrycznych, dokręcenie zacisków;

- sprawdzenie poszczególnych bloków central wentylacyjno-klimatyzacyjnych;

- sprawdzenie układów grzewczych;

- sprawdzenie układów chłodniczych;

               1.1.2. Przegląd agregatu chłodniczego:

                        - sprawdzenie połączeń elektrycznych, dokręcenie zacisków;

                        - sprawdzenie agregatu pod względem szczelności;

                        - sprawdzenie skraplacza pod względem czystości, w razie potrzeby oczyszczenie skraplacza;

                        - sprawdzenie poszczególnych zabezpieczeń agregatu chłodniczego pod względem funkcjonalnym:

                          a) zabezpieczeń niskiego ciśnienia,

                          b) zabezpieczeń wysokiego ciśnienia,

                          c) czujnika przepływu,

                       - sprawdzenie poboru prądów silników sprężarek i silników wentylatorów, kontrola pracy;

                       - sprawdzenie poziomu oleju, ewentualne uzupełnienie lub wymiana oleju;

                       - sprawdzenie funkcjonowania układów chłodniczych , regulacja układów i elementów automatyki;

                       - sprawdzenie wysokiego i niskiego ciśnienia;

                       - sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego, ewentualne uzupełnienie czynnika;

                       - sprawdzenie poprawności utrzymywania temperatury;

                       - wpisy do rejestru CRO;

      1.1.3. Przegląd klimatyzatorów:

                - czyszczenie środkami chemicznymi jednostek wewnętrznych klimatyzatorów (obudów plastikowych, parowników, filtrów, kanałów wodnych, itp.) wraz z dezynfekcją antybakteryjną;

                - czyszczenie środkami chemicznymi jednostek zewnętrznych klimatyzatorów;

                - sprawdzanie szczelności zaworów-ewentualna wymiana uszczelek wg potrzeb;

                - przeprowadzenie czynności regulacyjnych i konserwacji wg dokumentacji urządzenie, skorygowanej regulacji po

stronie nawiewu i wywiewu;

                       - przesmarowanie łożysk wentylatorów;

      1.1.4. Przegląd nawilżacza:

               - sprawdzenie instalacji wodnej i parowej pod kątem nieszczelności i uszkodzeń;

               - sprawdzenie drożności spustu wody i kondensatu;

               - sprawdzenie instalacji elektrycznej i hydraulicznej;

               - sprawdzenie nawilżacza pod kątem ewentualnych uszkodzeń;

               - rozebranie i wyczyszczenie cylindra parowego lub ewentualna wymiana;

                       - sprawdzenie wewnętrznych elementów nawilżacza pod kątem uszkodzeń;

                       - test automatyki nawilżacza, sprawdzenie nastaw;

1.2. Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.
2. W zakresie napraw:

2.1. Diagnostyka i naprawy urządzeń w ramach wynagrodzenia za umowę;

2.2. Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji urządzeń wraz z dojazdem inżyniera w ramach wynagrodzenia za umowę;

2.3. Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 24 godzin od chwili zgłoszenia;

2.4. Czas naprawy wynosi 3 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

2.5. W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 10 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

2.6. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie;

2.7. Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego.
3. W zakresie części zamiennych :

3.1. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

3.2. Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę  części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów  uległy całkowitemu  zużyciu i stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji.

4. Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.


…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
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