
Centrala nawiewna CN1 3500
Napięcie 3~400 V
Moc urządzenia 1,27 kW
Pobór prądu 2,30 A
Wydajność 3250 m³/h
Waga 73,10 kg

Wentylator kanałowy W4 160 EC
Napięcie 1~230 V
Moc urządzenia 65 W
Pobór prądu 0,53 A
Wydajność 602 m³/h

Wentylator kanałowy W3 125 EC
Napięcie 1~230 V
Moc urządzenia 45 W
Pobór prądu 0,39 A
Wydajność 465 m³/h

Wentylator kanałowy W1 160 EC
Napięcie 1~230 V
Moc urządzenia 65 W
Pobór prądu 0,53 A
Wydajność 602 m³/h

Istniejące okapy kuchenne
2100 x 1200 mm - 2 kpl

Wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym D1, D2
montowane na istniejącym kominie - 2 kpl
Napięcie 1~230 V
Moc urządzenia 273 W
Pobór prądu 2,1 A
Wydajność 1720 m3/h
tmax 1200C
waga 22,7 kg

LEGENDA:
- proj. kanał wentylacyjny nawiewny
- proj. kanał wentylacyjny wywiewny
- proj. kratka wentylacyjna w drzwiach
- proj. zabudowa kanałów wentylacyjnych

Wentylator łazienkowy W2 150
Napięcie 1~230 V
Moc urządzenia 19 W
Pobór prądu 0,09 A
Wydajność 315 m³/h
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Włączyć do istn. rozdzielacza

Schemat włączenia do nagrzewnicy
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PRZEDMIOT RYSUNKU:

Instalacja wentylacji mechanicznej
Rzut parteru - schemat instalacji
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Projekt budowlany

OBIEKT:

Budynek dworku
Breń, dz. nr 302/11, 302/14
Gmina Olesno

UWAGA!

- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

- wszelkie prace powinny być prowadzone zgodnie z

obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną

TEMAT:

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach kuchni w budynku położonym
na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu


