PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami, budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w czterech lokalizacjach wraz z opracowaniem raportu z rekomendacjami rozwiązań dla poprawy dostępności obiektów oraz audytu w zakresie spełnienia wymogów dostępności dla urządzenia komunikacji pionowej w budynku A 

Opis przedmiotu zamówienia
1)  Audyt I przeprowadzony będzie w czterech lokalizacjach 
Budynek -  A
1. Powierzchnia zabudowy:  2077,10 m^2 , powierzchnia użytkowa: 5584,04 m^2, powierzchnia całkowita: 6166,20 m^2
2. Ilość kondygnacji: 5
3. Ilość klatek schodowych: 2
4. Ilość wind  1+1+1 razem 3 (dwie dla pacjentów i personelu, jedna techniczna)
5. Ilość wejść / wyjść łącznie z ewakuacyjnymi: 4
Budynek – B 
1. Powierzchnia zabudowy:  584,50 m^2 , powierzchnia użytkowa: 1816,07 m^2, powierzchnia całkowita: 2103,00 m^2
2. Ilość kondygnacji: 4
3. Ilość klatek schodowych: 1
4. Ilość wejść / wyjść łącznie z ewakuacyjnymi :1
5. Bez wind
Budynki A i B są z sobą trwale połączone – jako jeden lecz na mapie są rozdzielone
Budynek - C
1. Powierzchnia zabudowy:  676,70 m^2 , powierzchnia użytkowa: 1376,80 m^2, powierzchnia całkowita: 1832,40 m^2 
2. Ilość kondygnacji: częściowo 4, a częściowo 5
3. Ilość klatek schodowych: 2
4. Ilość wejść / wyjść łącznie z ewakuacyjnymi :3
5. Bez wind
Budynek - D
1. Powierzchnia zabudowy:  1207,20 m^2 , powierzchnia użytkowa: 1816,07 m^2, powierzchnia całkowita: 1267,00 m^2 
2. Ilość kondygnacji: 2
3. ilość klatek schodowych: 0
4. Ilość wejść / wyjść łącznie z ewakuacyjnymi :3
5. Bez wind


2) Audyt II dotyczyć będzie weryfikacji spełnienia wymogów dostępności dla urządzenia komunikacji pionowej (windy) w budynku A 


