
Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFRASTRUKTURA- GZ NR 1 SOI ŚWIĘTOSZÓW
1. Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie obiektów do zimy w Świętoszowie

2. CPV 50 000000-5

3. Termin wykonania zamówienia – 90 dni
4.  Stan istniejący:
 
SOI Świętoszów w swoim rejonie obsługiwania posiada 13 kotłowni dostarczających ciepło i ciepłą wodę do 66 obiektów koszarowych, administracyjnych, sportowych, szkoleniowych i kulturalnych. Dwie kotłownie są olejowe, trzy olejowo- gazowe i 7 gazowych. Wszystkie kotłownie są po modernizacji w latach 1994 do 2017. Stan techniczny kotłowni dobry.  Instalacja centralnego ogrzewania w obiektach oraz ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w stanie technicznym dobrym.
5. Zakres robót do realizacji:                                                                                                     
Po przeglądzie kotłowni po zakończeniu sezonu grzewczego 2021/2022 i sieci ciepłowniczych należy celem przywrócenia ich pełnej sprawności na sezon grzewczy 2022/2023 usunąć wynikłe usterki urządzeń i sieci, należy wymienić uszkodzone urządzenia i wykonać następujące prace konserwacyjno-naprawcze :
Kotłownia nr 4 budynek 8 k 7785
- wymiana filtra paliwowego  palnika nr 1 (palnik olejowo gazowy) filtr Oventrop TOC-DUO 212 28 
- wymiana wyeksploatowanej stacji dozującej cetaminę: pompa nabeczkowa ELATRON DLXB-MA/MB z dozowaniem mikroprocesowym , wyświetlaczem elektronicznym, głowicą ceramiczną ( l/h bar: 1-15/2-10/3-5, napięcie 230/240V, 1A Hz 50/60)
Kotłownia nr 2 budynek 29 k 7788

 - wymienić wyeksploatowaną instalacje zasilającą zbiornik CWU
Kotłownia nr 5 budynek 38 k 7788 

  - wymiana zaworu trójdrogowego Honeywell DN65 przyłącza kołnierzowe
- wymiana zaworu zimnej wody: kulowy,  kołnierzowy DZT  DN 125PN 16 pełnoprzelotowy, odcinający  z rączką Broen materiał: St.37.0 max. Temp. 2000C
Kotłownia nr 6 budynek 18 k 7788
- wymiana  siłownika zaworu odcinającego kotła nr 1 JOVENTA DAL2 nr 424
 Kotłownia w budynku 40 k 7783

- wymiana naczynia przeponowego c w u REFLEX 20dm3, 6 bar.
6. Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia:
Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót sanitarnych związanych z naprawą  instalacji w kotłowniach, naprawą urządzeń kotłowni,  przedmiarem robót oraz obowiązującymi w tym zakresie normami.
- w przypadku urządzeń wymagających zgłoszenia do WDT  wykonawca skompletuje niezbędną wymaganą dokumentację oraz przygotuje te urządzenia do przeprowadzenia czynności związanych z uzyskaniem decyzji  WDT na ich eksploatację.
- urządzenia zdemontowane należy przekazać na magazyn demontażu SOI Świętoszów po sporządzeniu protokołu ich demontażu.

      W trakcie wykonywania prac należy zwrócić uwagę by elementy i urządzenia nie  podlegające wymianie bądź naprawie nie uległy uszkodzeniu, w przeciwnym wypadku należy przywrócić je do stanu pierwotnego lub  wymienić na nowe. Po wymianie wyszczególnionych urządzeń należy dokonać regulacji danego układu i sprawdzenia poprawności jego  działania. Roboty winny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, z przestrzeganiem przepisów bhp dla tego rodzaju robót oraz pod nadzorem osoby uprawnionej a także w taki sposób by nie naruszały interesów osób trzecich.
Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej – oględzin celem prawidłowego doboru wymienianych urządzeń oraz prawidłowego określenia terminu realizacji zadania związanego z terminem oczekiwania (terminem dostawy) na urządzenia określonym przez producenta tych urządzeń oraz określenia niezbędnych materiałów pomocniczych. Chęć wizji- oględzin kotłowni ujętych w zadaniu należy zgłosić na piśmie z wykazem osób, które wezmą udział.                 
7. Wymagania, jakie musi spełnić Wykonawca przy realizacji zamówienia oraz oświadczenia   i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków ubiegania się o zamówienie: 

      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
·  świadectwa kwalifikacyjne  SEP E grupa 1punkt 2 w zakresie konserwacji i remontów   do 1 KV osób wykonujących bezpośrednie prace przy urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych

· świadectwa kwalifikacyjne  SEP E grupa 2 punkt 2 w zakresie konserwacji 
i remontów  osób wykonujących bezpośrednie prace przy urządzeniach energetycznych
- mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa usług konserwacyjno-naprawczych zgodnym z przedmiotem zamówienia

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędny potencjał techniczny do wy​konania zamówienia oraz dysponuje osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia należy przedłożyć  dokumenty w chwili składania oferty w formie   kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem lub oświadczenia Wykonawcy.
8. Wykonawca na wykonany zakres  prac udzieli 12 – miesięcznej gwarancji.
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