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OZNACZENIA:

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNA

WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA
GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY

WCO - WYMIENNIK PŁYTOWY C.O. WG. PROJ. WĘZŁA
WCW - WYMIENNIK PŁYTOWY CWU WG. PROJ. WĘZŁA

AGW/HD1,2 - APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY

ZP - ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA PPOŻ
HP25 - HYDRANT WEWN. PPOŻ HP25 

WD - WENTYLATOR DACHOWY

WS - WENTYLATOR ODCIĄGU SPALIN

NP - NAWIETRZAK ŚCIENNY

WŁ - WENTYLATOR ŁAZIENKOWY

PP - POMPA ŚCIEKÓW ZNEUTRALIZOWANYCH

NT - NEUTRALIZATOR ŚCIEKÓW
SCH - STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA
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TG - TABLICA GŁÓWNA
T - TABLICA LOKALNA
WPPOŻ - WYŁĄCZNIK POŻAROWY
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KRATKA GÓRNA 240m3/h
NOVA-B  200x200

KRATKA DOLNA 360m3/h
NOVA-B 300x200

500m3/h

500m3/h

500m3/h

400m3/h

400m3/h

400m3/h

2000m3/h
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TŁUMIK 600x600
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AGW 10/HD2
26 000 W

AGW 11/HD2
26 000 W

AGW 12/HD2 
26 000 W

AGW 
26 000 WAGW 14/HD2

26 000 WAGW 15/HD2
26 000 W

AGW9/HD2
19 600 W
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19 600 W
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19 000 W
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AGW6/HD2 
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19 000 W

AGW1/HD2 
16 000 W

HP52 - HYDRANT WEWN. PPOŻ HP52 
Z WĘŻEM SKŁADANYM 20m

Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 2x15M

CN1, CNW2, CN3 - NAGRZEWNICE 
CENTRAL WENTYLACYJNYCH
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Qn=15 500 W
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