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do wszystkich Wykonawcow

dotyczy: Wyjasnienia treéci Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia w postepowaniu o zaméwienie
publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na dostawe nowych elementéw
wyposazenia do budynku Sokota w Gorlicach — dostawa i montaiz szlabanu

wjazdowego.

Zapytanie Wykonawcy i wyjasnienia Zamawiajgcego

Pytanie:

Czy zasilanie 230 V jest doprowadzone w miejsce montazu szlabanu?

Odpowiedi:
Zasilanie szlabanu nalezy podfaczy¢ z lampy, ktéra znajduje sie w poblizu miejsca planowanego

montazu szlabanu. Pod montai szlabanu zostaly przygotowane w ziemi peszle, ktdre wychodza po
obu stronach drogi. Przez peszle, z lampy do miejsca podpiecia szlabanu, bedzie potrzeba
przeprowadzenia kabla - okoto 10 m. Ostateczne podigczenie i uruchomienie szlabanu bedzie
wymagato réwniez modyfikacji w rozdzielnicy. W zatgczeniu zdjecie pogladowe (nie widaé na nim
doktadnie drugiego peszla i lampy, ale s3 one na skraju wjazdu).

Zataczniki:

Zdjecie poglagdowe
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Sporzadzit: Marta Ziaja - inspektor, Wydziat Organizacyjny, Dziat Zaméwieti Publicznych, tel. 183551252

o

Strona 1



